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บทคัดย่อ 
 

ปัจจุบันการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ได้รับความนิยมเพ่ิมมากข้ึน และมีการส่งเสริม
ให้ติดตั้งตามที่พักอาศัยเพ่ือเป็นพลังงานทดแทนร่วมกับระบบเก็บสะสมพลังงานไว้ในแบตเตอรี่ เพ่ือใช้
เป็นระบบไฟฟ้าส ารอง และเนื่องจากคอนเวอร์เตอร์ที่ใช้โดยทั่วไปมักจะเกิดความสูญเสียก าลังไฟฟ้า  
โดยจะเกิดในช่วงระหว่างการสวิตช์ ท าให้ประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์
ค่อนข้างต่ า ซึ่งสามารถลดการเกิดค่าความสูญเสียนี้ได้โดยใช้เทคนิคการสวิตช์แบบแรงดันศูนย์ 
นอกจากนี้ระบบไฟฟ้าที่ใช้ตามที่พักอาศัยโดยทั่วไปจะมีแรงดัน 220 โวลต์ ซึ่งสูงกว่าพิกัดแรงดันของ
แบตเตอรี่ ดังนั้นการน าพลังงานจากแบตเตอรี่มาใช้จะต้องเพ่ิมระดับแรงดันให้สูงขึ้น  

วิทยานิพนธ์นี้จึงน าเสนอระบบการถ่ายเทพลังงานจากโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่ และระบบกริด
อินเวอร์เตอร์ โดยใช้ชุดวงจรคอนเวอร์เตอร์เรโซแนนท์แบบสองทิศทางน ามาต่ออนุกรมจ านวน 2 ชุด 
เพ่ือศึกษาการเพ่ิมระดับแรงดันและการควบคุมแรงดันด้านเข้าของระบบกริดอินเวอร์เตอร์ให้มีค่า
พลังงานคงที่ด้วยวิธีการปรับค่าวัฏจักรการท างานและความถี่ ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์การ
ท างานของวงจรคอนเวอร์เตอร์เรโซแนนท์แบบสองทิศทางด้วยการจ าลองโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปท าการทดสอบจริง  

ผลจากการทดสอบจริงจะเห็นได้ว่าการปรับค่าวัฏจักรการท างานร้อยละ 50 วัดแรงดันด้าน
เข้าของระบบกริดอินเวอร์เตอร์ได้ 48.2 โวลต์ เมื่อปรับค่าวัฏจักรการท างานร้อยละ 10 จะสามารถเพ่ิม
แรงดันด้านเข้าของระบบกริดอินเวอร์เตอร์ได้ ซึ่งวัดแรงดันได้เท่ากับ 150.4 โวลต์ และสามารถควบคุม
วงจรคอนเวอร์เตอร์ให้ท างานในย่านที่เหมาะสมได้ โดยสวิตช์เป็นแบบน ากระแสขณะที่แรงดันเป็นศูนย์ 
ท าให้ค่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการสวิตช์นี้มีค่าเป็นศูนย์ เป็นผลให้วงจรคอนเวอร์เตอร์เรโซแนนท์
แบบสองทิศทางสามารถถ่ายเทพลังงานและควบคุมแรงดันด้านเข้าระบบกริดอินเวอร์เตอร์ตามต้องการ
ได ้
 
ค าส าคัญ : คอนเวอร์เตอร์แบบสองทิศทาง การสวิตช์แบบแรงดันศูนย์ ระบบการถ่ายเทพลังงาน 
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ABSTRACT 
 

The use of solar-powered panels for electricity generation as a renewable 
energy option is increasing. Thus, solar-powered panels and batteries were installed in 
more residences. Using normal converters, the efficiency of the solar panels were usually 
reduced because of a switching loss; however, a zero-voltage switching system could be 
used to reduce the loss. For domestic use, the supply voltage was 220V that was higher 
than the rated voltage of the solar batteries so the battery voltage needed to be 
increased. 

 This thesis introduced an energy transfer system using a series connected 
bidirectional resonant converter for a photovoltaic module including solar-powered 
panels, a battery, and a grid tie inverter. The purpose of the study was to investigate the 
use of asymmetrical duty cycle control and frequency control techniques in increasing 
and controlling input voltage of the grid tie inverter in order to obtain the desired voltage. 
The performance of the bidirectional resonant converter was analyzed using a simulation 
program before the experiment. 

It was found that the input voltage of the grid inverter was 48.2 V when the 
asymmetrical duty cycle was adjusted by 50 percent. While the input voltage of the grid 
inverter was 150.4 V when the asymmetrical duty cycle was adjusted by 10 percent. 
Moreover, the converter circuit was controlled and worked in a suitable frequency range 
when the zero voltage switch mode was operated. This resulted in no switching losses. 
Therefore, the bidirectional resonant converter could transfer the energy and control the 
input voltage of the grid inverter to the desired level. 

 
Keywords: bidirectional converter, zero voltage switching system, energy transfer  
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

เนื่องด้วยแหล่งพลังงานจากธรรมชาติมีอยู่อย่างจ ากัดและความต้องการในการใช้พลังงาน
ของประเทศเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ต้องมีการจัดหาแหล่งพลังงานเพ่ือมาทดแทน โดยมีแหล่ง
พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นตัวเลือกเพ่ือมาลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประเทศ การติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จึงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ต้นทุนของระบบ
การผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีของเซลล์แสงอาทิตย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้อุปกรณ์สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง    
มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นด้วยแต่ระบบจัดเก็บพลังงานที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ยังมีประสิทธิภาพต่ า 
ระบบการถ่ายเทพลังงานที่ใช้จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ระบบต้องไม่เกิดความสูญเสียหรือเกิดความ
สูญเสียให้น้อยที่สุดในช่วงระหว่างการถ่ายเทพลังงาน วงจรคอนเวอร์เตอร์ที่ใช้ในการถ่ายเทพลังงานจึง
ควรมีความสูญเสียน้อยที่สุด และโดยทั่วไปความสูญเสียที่เกิดขึ้นในขณะที่อุปกรณ์สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์
ก าลังเปลี่ยนสถานะการท างาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ สูญเสียขณะน ากระแส (Conduction Loss)  
และขณะสวิตช์ชิ่ง (Switching Loss) ซึ่งการสูญเสียขณะน ากระแส จะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์สวิตช์ที่เลือกใช้ 
แต่การสูญเสียขณะสวิตช์ชิ่ง จะขึ้นอยู่กับความถ่ีการท างานของคอนเวอร์เตอร์ โดยคอนเวอร์เตอร์ที่ใช้ใน
ระบบทั่วไปจะเป็นแบบสองทิศทาง ดังแสดงในรูปที่ 1.1 และมีลักษณะสัญญาณของสวิตช์ขณะท างาน 
ดังแสดงในรูปที่ 1.2 ซึ่งจะเรียกการสวิตช์แบบนี้ว่าการสวิตช์แบบฮาร์ดสวิตช์ (Hard Switching)    

 

LowV

HighV

1S

2S

L

 
 

รูปที่ 1.1  วงจรคอนเวอร์เตอร์โดยทั่วไป 
 

 
 

รูปที ่1.2  ลักษณะสัญญาณของสวิตช์ 
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ความสูญเสียขณะสวิตช์ชิ่ง (Switching Loss) สามารถลดการเกิดค่าความสูญเสียนี้ได้โดยใช้
เทคนิคการสวิตช์แบบซอฟต์สวิตช์ (Soft Switching) โดยเลือกวิธีการสวิตช์แบบแรงดันศูนย์ (Zero 
Voltage Switching : ZVS) ซึ่งจะใช้วงจรคอนเวอร์เตอร์เรโซแนนท์ ดังแสดงในรูปที่ 1.3 โดยมีลักษณะ
สัญญาณของสวิตช์ ดังแสดงในรูปที่ 1.4 และมีการควบคุมการท างานของสวิตช์แบบปรับค่าวัฏจักรการ
ท างาน (Duty Cycle) ดังแสดงในรูปที่ 1.5 

 

L1

S1 Cr1
Lr1

S2 Cr2

Co1

Co2

V high

V battery  

 
 

รูปที ่1.3  วงจรคอนเวอร์เตอร์เรโซแนนท์  
 
 

 
 

รูปที ่1.4  ลักษณะสัญญาณของสวิตช์วงจรคอนเวอร์เตอร์เรโซแนนท์  
 

Buck mode

Boost mode

 
 

รูปที ่1.5  การควบคุมการท างานของสวิตช์แบบปรับวัฏจักรการท างาน 
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นอกจากนี้ ระบบการจัดเก็บพลังงานที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์จะเก็บสะสมไว้ในแบตเตอรี่  
โดยพิกัดของแบตเตอรี่จะต่ ากว่าระดับแรงดันของระบบไฟฟ้าที่ใช้ตามที่พักอาศัย ดังนั้นจึงต้องมี
การศึกษาการเพ่ิมระดับแรงดันของระบบให้สูงขึ้น การวิจัยครั้งนี้จึงน าเสนอการต่ออนุกรมวงจร      
คอนเวอร์เตอร์จ านวน 2 ชุด เพื่อเพ่ิมระดับแรงดัน ดังแสดงในรูปที่ 1.6  
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รูปที ่1.6  ระบบการถ่ายเทพลังงานจากโซลาร์เซลล์ด้วยการต่ออนุกรมวงจรคอนเวอร์เตอร์เรโซแนนท์
แบบสองทิศทาง 
 
วิทยานิพนธ์นี้จึงน าเสนอระบบการถ่ายเทพลังงานจากโซลาร์เซลล์ด้วยการต่ออนุกรมวงจร

คอนเวอร์เตอร์เรโซแนนท์แบบสองทิศทาง ใช้ชุดวงจรคอนเวอร์เตอร์เรโซแนนท์แบบสองทิศทางน ามาต่อ
อนุกรมจ านวน 2 ชุด เพ่ือศึกษาการเพ่ิมระดับแรงดันและการควบคุมแรงดันด้านเข้าของระบบกริด
อินเวอร์เตอร์ให้มีค่าพลังงานคงที่ด้วยวิธีการปรับค่าวัฏจักรการท างานและความถี่  โดยควบคุมให้สวิตช์
ท างานในช่วงที่น ากระแสขณะที่แรงดันเป็นศูนย์ จะเห็นได้ว่าสวิตช์มีการสูญเสียลดลง โดยแรงดันที่    
ตกคร่อมสวิตช์จะค่อยๆ เพ่ิมขึ้นเป็นผลมาจากคาปาซิเตอร์ที่ต่อคร่อมอยู่กับสวิตช์ การควบคุมแรงดัน    
ด้านเข้าของระบบกริดอินเวอร์เตอร์จะพิจารณาเมื่อแรงดันด้านแรงดันต่ า (ด้านแบตเตอรี่) มีค่าต่ าลง 
วงจรจะมีการประจุกระแสอย่างรวดเร็วจากแหล่งจ่ายพลังงานโซลาร์เซลล์ และเมื่อแรงดันด้านแรงดันสูง 
(ด้านกริดอินเวอร์เตอร์) มีค่าต่ าลง วงจรจะมีการจ่ายกระแสอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบการถ่ายเท
พลังงานดังกล่าวนี้จึงถูกน าเสนอเพ่ือถ่ายเทพลังงานระหว่างด้านแบตเตอรี่กับด้านกริดอินเวอร์เตอร์ และ
จะควบคุมแรงดันด้านเข้าของกริดอินเวอร์เตอร์ให้ได้ตามพิกัดท่ีต้องการ 
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1.2  วัตถุประสงค์ของวิทยำนิพนธ์ 
1.2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท างานของระบบการถ่ายเทพลังงานจากโซลาร์เซลล์ด้วยการ  

ต่ออนุกรมวงจรคอนเวอร์เตอร์เรโซแนนท์แบบสองทิศทาง 
1.2.2 เพ่ือศึกษาการควบคุมกระแสของวงจรคอนเวอร์เตอร์เรโซแนนท์แบบสองทิศทางโดย

ให้สวิตช์น ากระแสในขณะทีแ่รงดันเป็นศูนย์ 
 

1.3  ขอบเขตของวิทยำนิพนธ์ 
1.3.1 สร้างแบบจ าลองระบบการถ่ายเทพลังงานจากโซลาร์เซลล์ด้วยการต่ออนุกรมวงจร

คอนเวอร์เตอร์เรโซแนนท์แบบสองทิศทาง 
1.3.2 ออกแบบ สร้าง และทดสอบวงจรจริง ของระบบการถ่ายเทพลังงานจากโซลาร์เซลล์

ด้วยการต่ออนุกรมวงจรคอนเวอร์เตอร์เรโซแนนท์แบบสองทิศทาง 
1.3.3 พิกัดก าลังต่อหนึ่งชุดของวงจรคอนเวอร์เตอร์ ไม่น้อยกว่า 100 วัตต์  

 
1.4  วิธกีำรด ำเนินกำร 

1.4.1 ค้นคว้า ศึกษาและสรุปรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบการถ่ายเทพลังงานจาก
โซลาร์เซลล์ด้วยการต่ออนุกรมวงจรคอนเวอร์เตอร์เรโซแนนท์แบบสองทิศทาง 

1.4.2 จ าลองผลการท างานของระบบถ่ายเทพลังงานจากโซลาร์เซลล์ด้วยการต่ออนุกรม
วงจรคอนเวอร์เตอร์เรโซแนนท์แบบสองทิศทาง 

1.4.3 จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือวัดที่จ าเป็น ส าหรับงานวิจัย และออกแบบระบบการถ่ายเท
พลังงานจากโซลาร์เซลล์ด้วยการต่ออนุกรมวงจรคอนเวอร์เตอร์เรโซแนนท์แบบสองทิศทาง 

1.4.4 สร้างและทดสอบจริง ระบบการถ่ายเทพลังงานจากโซลาร์เซลล์ด้วยการอนุกรมวงจร
คอนเวอร์เตอร์เรโซแนนท์แบบสองทิศทาง 

1.4.5 สร้างและทดสอบการควบคุมกระแสของระบบการถ่ายเทพลังงานจากโซลาร์เซลล์ด้วย
การต่ออนุกรมวงจรคอนเวอร์เตอร์เรโซแนนท์แบบสองทิศทาง 

1.4.6 วิเคราะห์และเก็บผลการทดลอง 
1.4.7 สรุปผลการศึกษา 

 
1.5  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

1.5.1 สามารถใช้เป็นวงจรต้นแบบในการวิจัยพัฒนาหรือการน าไปประยุกต์ใช้งานใน
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ 

1.5.2 สามารถน าผลงานที่ส าเร็จตี พิมพ์เป็นวารสารงานวิจัยในระดับประเทศและ
ต่างประเทศ 

1.5.3 สามารถลดการน าเข้าวัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศได้ 
1.5.4 สามารถจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 2 
ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 
บทนี้จะกล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับระบบการถ่ายเทพลังงานของวงจรคอนเวอร์เตอร์       

เรโซแนนท์แบบสองทิศทาง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนที่เป็นงานวิจัยในระดับประเทศและ
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติที่ได้ด าเนินการไปแล้วเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินการวิจัยให้ได้รับผลส าเร็จและเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งประกอบด้วยหลักการและทฤษฎี
ที่เก่ียวข้องที่ส าคัญ 

 
2.1  เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) 

เซลล์แสงอาทิตย์เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นอุปกรณ์ส าหรับ
เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยเซลล์แสงอาทิตย์จะใช้สารกึ่งตัวน ามาเป็น
ส่วนประกอบ เช่น ซิลิคอน เป็นต้น ซึ่งสารกึ่งตัวน าชนิดนี้ จะมีราคาถูกที่สุดและสามารถหาได้มากที่สุด 
น ามาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือผลิตให้เป็นแผ่นบางและบริสุทธิ์ โดยมีหลักการท างานคือ
เมื่อแสงตกกระทบบริเวณพ้ืนผิวบนแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ รังสีของแสงนี้จะมีอนุภาคของพลังงาน
ประกอบที่เรียกว่า โฟตอน จะมีการถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอนที่มีอยู่ในสารกึ่งตัวน า ถ่ายเท
พลังงานจนท าให้มีพลังงานมากเพียงพอที่จะสามารถหลุดพ้นออกมาจากแรงดึงดูดของอะตอมได้ และ
สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ และเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ครบวงจรแล้วก็จะเกิดไฟฟ้ากระแสตรงขึ้น 
เมื่อพิจารณาจากลักษณะการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์พบว่าประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าจะมีค่า
สูงที่สุดในช่วงเวลากลางวัน ซึ่งการน าเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจะช่วยในการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันได้ 

การท างานของเซลล์แสงอาทิตย์จะเป็นการเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้
โดยตรง เมื่อแสงอาทิตย์ ซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จะมีพลังงานกระทบกับสารกึ่งตัวน า และ
จะเกิดการถ่ายเทพลังงานระหว่างกัน พลังงานจากแสงอาทิตย์จะท าให้เกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนที่
มีอยู่ในสารกึ่งตัวน า และเมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบจะถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอนและช่องว่างที่มี
อยู่ในโมเลกุลของอะตอม (โฮล) จะสามารถเกิดการเคลื่อนไหวหากมีพลังสูงเพียงพอ ทั้งอิเล็กตรอนและ
โฮล จะวิ่งเข้าหากันเพ่ือเกิดการจับคู่ อิเล็กตรอนจะวิ่งไปยังชั้นสารกึ่งตัวน าที่เป็นชนิดเอ็น ส่วนโฮล จะวิ่ง
ไปยังชั้นสารกึ่งตัวน าชนิดพี ดังแสดงในรูปที่ 2.1 อิเล็กตรอนจะวิ่งไปรวมกันที่ข้ัวไฟฟ้าด้านหน้า และโฮล
จะวิ่งไปรวมกันที่ขั้วไฟฟ้าด้านหลัง หากท าการต่อวงจรไฟฟ้าจากข้ัวไฟฟ้าด้านหน้าและขั้วไฟฟ้าด้านหลัง
ให้ครบวงจรแล้วก็จะสามารถเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นได้ 
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รูปที ่2.1  หลักการท างานของเซลล์แสงอาทิตย์  
 

2.2  ดีซีทูดีซีคอนเวอร์เตอร ์(DC-DC Converter) 
ดีซีทูดีซีคอนเวอร์เตอร์ เป็นวงจรที่ท าหน้าที่เปลี่ยนแรงดันกระแสตรงจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่มี

ค่าคงที่ ให้ได้แรงดันกระแสตรงด้านออก ที่สามารถปรับค่าได้ตามที่ต้องการ โดยใช้หลักการท างานของ
อิเล็กทรอนิกส์สวิตช์ ส าหรับอิเล็กทรอนิกส์สวิตช์นี้จะมีวิธีการอยู่ 2 แบบ ได้แก่ แบบแรก จะเป็นแบบ 
Constant - frequency จะเป็นวงจรที่ควบคุมให้ Time Period ( T ) คงที่ จากนั้นจะท าการปรับเวลา 
ON Time การควบคุมในกระบวนการนี้จะเรียกว่า Pulse-Width-Modulation (PWM) แบบที่สองจะ
เป็นแบบ Variable - frequency ซึ่งเป็นวงจรที่ปรับ Time Period ( T ) โดยท าการปรับ ON Time 
หรือ OFF Time การควบคุมในลักษณะนี้จะเรียกว่า Frequency-modulation แต่เนื่องจากการความถี่
จะมีการเปลี่ยนแปลงในย่านกว้าง ท าให้การควบคุมในลักษณะนี้ จะยากต่อการฟิลเตอร์ ในส่วนของ
อิเล็กทรอนิกส์สวิตช์ที่ปกติจะใช้ในวงจรนั้น สามารถแบ่งชนิดได้อีก 2 แบบ ได้แก่ แบบแรกจะเป็นแบบ
ที่ท าให้กระแสหยุดไหลด้วยการบีบบังคับ (Forced Commutation) คือ เอสซีอาร์ การใช้งานจะ
น ามาใช้ในงานในย่านความถี่ต่ า ส่วนแบบที่สอง จะเป็นแบบที่ท าให้กระแสหยุดไหลได้ด้วยตัวเอง (Self 
Commutation) คือ เพาเวอร์มอสเฟต จีทีโอ และ ไอจีบีที จะน ามาใช้ในงานในย่านความถี่สูง 

 
2.2.1  คอนเวอร์เตอร์แบบทบระดับแรงดันกระแสตรง (Boost Converter) 

คอนเวอร์เตอร์แบบทบระดับแรงดันกระแสตรงเป็นสวิตช์ชิ่งชนิดหนึ่งที่ท างานได้โดย
ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ความถ่ีสูงท าการปรับเปลี่ยนระดับแรงดันด้านออก ให้สูงกว่าระดับ
แรงดันด้านเข้า โดยอาศัยคุณสมบัติของตัวเหนี่ยวน าความถี่สูงในการเก็บและคายพลังงาน การท าให้
ระดับแรงดันด้านออกสูงกว่าระดับแรงดันด้านเข้าจึงเรียกว่า สเต็ปอัพคอนเวอร์เตอร์ (Step - up 
Converter) จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักคือ ส่วนวงจรก าลัง ประกอบด้วย ตัวเหนี่ยวน าความถี่สูง 
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ตัวเก็บประจุด้านออก ไดโอดก าลังซึ่งท าหน้าที่สวิตช์ และอีกส่วนคือ วงจรกรองแรงดัน เป็นวงจรท า
หน้าที่ควบคุมการท างานคอนเวอร์เตอร์ เพ่ือรักษาระดับแรงดันด้านออกให้คงที่ วงจรสมมูลของวงจรทบ
ระดับแรงดันกระแสตรงแสดงดังรูปที่ 2.2 การท างานวงจรทบระดับแรงดันกระแสตรงแสดงดังรูปที่ 2.3 

S R LoadC

L

VL Vd

iL

iC

io
+ -+ -

Vo

+

-

GateVin

Diode

 
 

รูปที ่2.2  วงจรสมมูลของวงจรทบระดับแรงดันกระแสตรง 
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โหมดที่ 1 สวิตช์ปิด 
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โหมดที่ 2 สวิตช์เปิด 
 

รูปที ่2.3  วงจรการท างานของวงจรทบระดับแรงดันกระแสตรง  
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2.2.1.1  วิเคราะห์เมื่อสวิตช์ปิด 
จากรูปที่  2.3 โหมดที่  1 (0 < ont t ) มอสเฟต 1Q  ท างานสวิตช์ปิด 

( 0)t  กระแสด้านเข้าไหลผ่านมอสเฟต 1Q  และตัวเหนี่ยวน าท าให้กระแสของตัวเหนี่ยวน าเพ่ิมข้ึนจาก 

1I  ที่ 0t t  เป็น 2I  ที่ 1t t โดยไดโอด MD  จะถูกไบอัสกลับ ตัวเก็บประจุจะดิสชาร์จประจุให้แก่
โหลดในช่วงเวลา 0< ont t  ค่าแรงดันด้านเข้ามีค่าเท่ากับแรงดันตกคร่อมตัวเหนี่ยวน าดังสมการที่ (2.1) 

 
2 1

S L

on on

I I L I
V V L

t t

 
                                       (2.1) 

 

สมการที่จะหาค่าเวลาในช่วงที่เพาเวอร์มอสเฟต น ากระแส ได้จากสมการที่ (2.2) 
 

   

 on

S

L I
t

V


                                                    (2.2) 

 
พลังงานที่สะสมในตัวเหนี่ยวน าสามารถหาได้จากสมการที่ (2.3) 

     
2 2 21 1

( )
2 2

S onE L I V t
L

                                       (2.3) 

 
2.2.1.2  วิเคราะห์เมื่อสวิตช์เปิด 

จากรูปที่  2.3 โหมดที่  2 (0 < ont t ) มอสเฟต 1Q  ท างานสวิตช์เปิด 

1( )t t  แรงดันเหนี่ยวน าย้อนกลับของตัวเหนี่ยวน าซึ่งต่ออนุกรมอยู่กับแรงดันด้านเข้า ท าให้แรงดัน
ด้านออกมีค่ามากขึ้นจนท าให้ MD  ท างานกระแสด้านเข้าไหลผ่านตัวเหนี่ยวน า ประกอบด้วยกระแส
ด้านเข้า ( )SI  และกระแสของตัวเหนี่ยวน า ( )LI  ซึ่งกระแสของตัวเหนี่ยวน าเกิดจากพลังงานสะสมใน
ตัวเหนี่ยวน า ขณะที่มอสเฟต 1Q  ท างานผ่านไดโอด MD  จ่ายให้กับโหลดและชาร์จประจุให้แก่ตัวเก็บ
ประจุเป็นผลให้ LI  ตกลงในช่วงเวลา 2t  

 

 2 1
S O

off

I I
V V L

t


                                             (2.4) 

 

    O S

off

I
V V L

t


                                              (2.5) 

สามารถที่จะหาค่าเวลาในช่วงที่เพาเวอร์มอสเฟต ไม่น ากระแส ได้จากสมการนี้ 
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O S

I
t L
off V V





                                            (2.6) 

  
การเปลี่ยนแปลงของกระแสของตัวเหนี่ยวน าระหว่างค่ากระแส ค่ายอดสุด (Peak - to - Peak) คือ 
กระแสกระเพ่ือมเมื่อพิจารณาที่สภาวะคงที่โดยให้ช่วงเวลา  และ  จากสมการที่ (2.2) และ (2.6)  
มีค่าเท่ากัน ค านวณหากระแสกระเพ่ือมได้ดังนี้ 

 

 
( )O S offS on
V V tV t

I
L L


                                         (2.7) 

 
แทนค่า ont DT  และ 1offt DT   ลงในสมการที่ (2.7) 

   
( )(1 ) (1 ) (1 )S O S O SV DT V V D T V D T V D T                          (2.8) 

 
จากสมการที่ (2.8) เมื่อท าให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้ 

   
    (1 )S O S SV DT V D T V T V T                                       (2.9) 

 
 (1 )S OV V D                                               (2.10) 
 

ดังนั้น แรงดันด้านออกเฉลี่ยจากวงจรคอนเวอร์เตอร์แบบทบระดับแรงดันกระแสตรงจะได้ดังสมการที่ 
(2.11) 

   

 
1

S
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V
V

D



                                                (2.11) 

 
สมการที่ (2.11) แสดงถึงแรงดันด้านออก ถ้าสวิตช์เปิดตลอดเวลาและ D มีค่าเป็นศูนย์แรงดันด้านออก
จะมีค่าเหมือนกับแรงดันด้านเข้า ขณะที่ค่าวัฏจักรการท างาน (Duty Cycle) มีค่าเพ่ิมขึ้น ตัวส่วนใน
สมการที่ (2.11) จะมีขนาดเล็กลงและแรงดันด้านออกจะมีค่าแรงดันมากกว่าด้านเข้า แรงดันด้านออก
จะมีค่าเปลี่ยนแปลงตามแรงดันด้านเข้าและค่าวัฏจักรการท างาน ขณะที่ค่าวัฏจักรการท างานมีค่าเข้า
ใกล้ 1 แรงดันด้านออกจะมีค่าเข้าใกล้อนันต์ (Infinity) หากพิจารณาค่าก าลังไฟฟ้าด้านเข้าเท่ากับด้าน
ออกจะได้ว่า 

 
 S S O OV I V I                                               (2.12) 

 

ont offt
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แทนค่าแรงดันด้านออกจากสมการที่ (2.11)  
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                                             (2.13) 

 
ดังนั้น กระแสด้านเข้าเฉลี่ย จะได้ 
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                                             (2.14) 

 
สวิตช์ชิงเพาเวอร์ซัพพลาย จะท างานในรูปของคาบเวลา ในหนึ่งคาบเวลาจะประกอบไปด้วยช่วงเวลา 

 และ  ดังนั้น ค่าของคาบเวลา จะได้ 
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on off
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                      (2.15) 

 
เมื่อจัดรูปสมการที่ (2.15) ใหม่ จะได้ค่ากระแสกระเพ่ือมของตัวเหนี่ยวน า ดังสมการที่ (2.16) 

 

[ ]
( ) (1 )
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                                  (2.16) 

 
และจะได้ค่าตัวเหนี่ยวน าที่ใช้ในวงจรทบแรงดันคอนเวอร์เตอร์ดังสมการที่ (2.17) 

 

 SV D
L

f I



                                                (2.17) 

 
2.2.2  คอนเวอร์เตอร์แบบทอนระดับแรงดันกระแสตรง (Buck Converter) 

หลักการท างานของวงจรคอนเวอร์เตอร์แบบทอนระดับแรงดันกระแสตรง เป็นการ
ออกแบบเพ่ือให้แรงดันด้านออกมีค่าต่ ากว่าด้านเข้า และมีค่าแรงดันตามที่ต้องการ โดยเริ่มต้นจาก
เงื่อนไขแรงดันเฉลี่ยที่ตกคร่อมตัวเหนี่ยวน าในคาบเวลามีค่าเท่ากับศูนย์ จากนั้นสามารถหากระแสที่ไหล
ผ่านตัวเหนี่ยวน าได้ การวิเคราะห์การท างานของสวิตช์ในแต่ละโหมด จะต้องวิเคราะห์ในสถานะอยู่ตัว 
วงจรสมมูลของวงจรทอนระดับแรงดันกระแสตรงแสดงดังรูปที่ 2.4 และวงจรการท างานของวงจรทอน
ระดับแรงดันกระแสตรงแสดงดังรูปที่ 2.5 

ont
offt
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รูปที ่2.4  วงจรสมมูลของวงจรทอนระดับแรงดันกระแสตรง 
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โหมดที่ 1 สวิตช์ปิด 
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โหมดที่ 2 สวิตช์เปิด 
 

รูปที ่2.5  วงจรการท างานของวงจรทอนระดับแรงดันกระแสตรง 
 

2.2.2.1  วิเคราะห์เมื่อสวิตช์ปิด 
  จากรูปที่ 2.5 โหมดที่ 1 มอสเฟต 1Q  ท างานสวิตช์ปิด ( 0)t   กระแสด้าน

เข้าไหลผ่าน 1Q  และตัวเหนี่ยวน า ท าให้กระแสของตัวเหนี่ยวน าเพ่ิมขึ้นจาก 1I  ที่ 0t   เป็นเวลา 2I  
ที่ 1t t  โดยกระแสที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวน า จะเท่ากับกระแสที่ไหลผ่าน R และแรงดันที่แหล่งจ่ายจะ
เท่ากับแรงดันตกคร่อมตัวเหนี่ยวน าบวกกับแรงดันที่ตกคร่อม R  ดังสมการที่ (2.19) 

 
S L OV V V                                               (2.18) 
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หรือ                                   L S OV V V   
 

แต ่                        iL
L

d
V L

dt
  

 

จะได้                             iL
S O

d
L V V

dt
   

 
iL S Od V V

dt L


                                          (2.19) 

 
ในกรณีอยู่ในช่วงเวลาน ากระแส คือ  

 

           ,
S O

iL on

V V
DT

L

 
   

 
                                        (2.20) 

 
2.2.2.2  วิเคราะห์เมื่อสวิตช์เปิด 

จากรูปที่ 2.5 โหมดที่ 2 มอสเฟต 1Q  ท างานสวิตช์เปิด 1( )t t  แรงดัน
เหนี่ยวน าย้อนกลับของตัวเหนี่ยวน า ซึ่งต่ออนุกรมกับตัวต้านทาน  ท าให้แรงดันด้านออกมีค่ามากขึ้น
จนท าให้ MD  ท างานจึงท าให้ตัวเหนี่ยวน าคายพลังงานออกมาเปรียบเสมือนเป็นแหล่งจ่ายตัวหนึ่งท าให้
มีกระแสไหลผ่านตัวต้านทาน ดังสมการที่ (2.21) 

 
       D L OV V V                                        (2.21) 

 
แต่ 0DV   จะได้ 

0L OV V   
 

L OV V   
 

iL
L O

d
V V L

dt
    

 
,iL offiL Od V

L
dt t L

 
 


                                  (2.22) 
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 ในกรณี อยู่ในช่วงเวลาหยุดน ากระแส คือ  สามารถจัดรูปสมการใหม่ได้ดังสมการที่ 
(2.23) 

, (1 )O
iL off

V
D T

L

 
    

 
                               (2.23) 

 
แทนค่า  และ  ลงในสมการที่ (2.23) จะได้ 

 
, , 0iL on iL off     
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O

S

V
D

V
                                           (2.24) 

 
2.3  การออกแบบวงจรก าลังของคอนเวอร์เตอร์ 

2.3.1  ตัวเหนี่ยวน า (Inductor) 
ตัวเหนี่ยวน าเป็นอุปกรณ์ที่ท างานโดยอาศัยคุณสมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้าการที่จะ

เข้าใจการออกแบบตัวเหนี่ยวน าจะต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีทางแม่เหล็กไฟฟ้าโดยตัวเหนี่ยวน า
มีหน้าที่ส าคัญมากในการเก็บพลังงานและคายพลังงานในคอนเวอร์เตอร์แบบทบแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 

 
 

dt  TDdt  1

ont DT (1 )offt DT 
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2.3.1.1  แกนเฟอร์ไรต์ (Ferrite Core)   
เฟอร์ไรต์เป็นวัสดุประเภทเฟอร์โรแมกเนติก (Ferromagnetic Material) 

การเหนี่ยวน าแม่เหล็กบนแกนเฟอร์ไรต์ จะมีผลท าให้เกิดการเหนี่ยวน าฟลักซ์แม่เหล็กสูงกว่าการ
เหนี่ยวน าที่เกิดขึ้นบนแกนอากาศมาก แกนเฟอร์ไรต์มีค่าอ่ิมตัวฟลักซ์แม่เหล็กค่อนข้างสูง ประมาณ
ในช่วง 3,000–6,000 เกาส์ และเกิดการสูญเสียในตัวแกนเฟอร์ไรต์ต่ าที่ความถี่สูง ดังนั้นตัวเหนี่ยวน าใน
วงจรสวิทชิงจึงนิยมใช้แกนเฟอร์ไรต์มากที่สุด เฟอร์ไรต์ที่น ามาใช้ท าแกนของตัวเหนี่ยวน าสวิตชิ่งจะมี
รูปร่างแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการใช้งานและมาตรฐานในการออกแบบ 

สารแม่เหล็กที่ใช้ท าแกนแม่เหล็กมักจะเป็นอัลลอยของเหล็ก สารที่นิยมใช้ที่
ความถี่ต่ า (< 1 kHz) ได้แก่ เหล็กผสมซิลิกอนเจือจาง (Si  1%) ซึ่งมีความหนาแน่นฟลักซ์อ่ิมตัวค่าสูง
แต่จะมีการสูญเสียมาก ถ้าส่วนผสมซิลิกอนมีมากขึ้นก็มักจะเป็นชนิด  Grain Oriented การสูญเสียจะ
น้อยลงแต่ราคาก็จะแพง นอกจากจะผสมซิลิคอนแล้วยังมีสารแม่เหล็กที่ผสมสารอ่ืนๆ เช่น โคบอลต์ 
นิกเกิล โมลิบนัม เป็นต้น ซึ่งท างานได้ถึงความถี่ประมาณ 20 กิโลเฮิรตซ์ แต่มีราคาแพงกว่าเหล็กผสม
ซิลิกอนมาก เฟอร์ไรต์เป็นเซรามิคประกอบไปด้วยออกไซด์ของเหล็ก สังกะสี แมงกานีส หรือนิกเกิล
เฟอร์ไรต์ชนิด MnZn มีความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กสูงกว่าชนิด NiZn แต่ท างานได้ถึงความถ่ีประมาณ 
1 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งต่ ากว่าชนิด NiZn ซึ่งท างานได้ถึง 1 เมกะเฮิรตซ์ เฟอร์ไรต์มีหลากหลายชนิดตามแต่ละ
สูตรผสมและมีเลขรหัสต่าง ๆ เช่น 6H20 และ 7H10 เป็นต้น 

แกนเฟอร์ไรต์ส าหรับแหล่งจ่ายไฟสวิตชิงโดยทั่วไปจะถูกผลิตออกมาที่ขนาด
และรูปทรงต่าง ๆ เช่น แกนแบบ EI EE EER หรือแกนแบบ POT เป็นต้น ปกติผู้ผลิตจะท าแกนเฟอร์ไรต์
ออกมาในลักษณะการประกบคู่กัน เพ่ือความสะดวกในการประกอบเข้ากับบอบบิ้น การประกบแกน
เฟอร์ไรต์บนบอบบิ้นนั้นจะท าให้ทางเดินของฟลักซ์แม่เหล็ก ที่เกิดขึ้นในแกนเฟอร์ไรต์มีลักษณะเป็นวง
บรรจบได้ 

 

 
 

รูปที่ 2.6  ลักษณะของแกนเฟอร์ไรต์ในรูปทรงต่างๆ 
 

 



 
 

26 

ลักษณะสมบัติของเนื้อสารที่ใช้ท าแกนเฟอร์ไรต์ โดยเนื้อสารแกนเฟอร์ไรต์มี
คุณลักษณะที่แตกต่างกันจะมีคุณสมบัติทางแม่เหล็กของแกนเฟอร์ไรต์ที่แตกต่างกันด้วย ถึงแม้จะมี
ขนาดเท่ากันทุกประการก็ตาม ในแผ่นข้อมูลเนื้อสารที่ให้มากับแกนเฟอร์ไรต์นั้น จะต้องมีรายละเอียด
คุณสมบัติของเนื้อสารแสดงไว้เสมอข้อมูลที่ส าคัญควรท าความเข้าใจและศึกษาไว้ คือ เส้นโค้งฮิสเตอริซีส 
(Hysteresis Curve) และ ค่าการสูญเสียของแกนเฟอร์ไรต์ (Core Loss)  

 

 
 

รูปที่ 2.7  เส้นโค้งฮิสเตอริซีสของแกนเฟอร์ไรต์  
 

เส้นโค้งฮิสเตอรีซีสจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความหนาแน่น ฟลักซ์
แม่เหล็ก (B) ที่เกิดขึ้นในแกนเฟอร์ไรต์กับความเข้มของสนามแม่เหล็ก (H) ที่เกิดจากการเหนี่ยวน าของ
ขดลวด  ที่พันบนแกนเฟอร์ไรต์ ดังรูปที่ 2.7 จะแสดงเส้นโค้งฮิสเตอริซีสของแกนเฟอร์ไรต์จากรูปจะเห็น
ได้ว่าค่าความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กจะมีค่ามากขึ้น เมื่อความเข้มของสนามแม่เหล็กมีค่าเพ่ิมจนถึง    
จุดหนึ่งซึ่งค่าความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กมีค่าเพ่ิมขึ้นน้อยมาก แม้ว่าจะมีการเพ่ิมขึ้นของความเข้มของ
สนามแม่เหล็กแล้วก็ตาม จากจุดดังกล่าวจะเห็นว่าแกนเริ่มมีการอ่ิมตัวของฟลักซ์แม่เหล็ก  โดยปกติ
ผู้ผลิตจะแสดงกราฟของเส้นโค้งฮิสเตอริซีสเพียงครึ่งเดียวเนื่องจากอีกครึ่งหนึ่งของเส้นโค้งฮิสเตอรีซีสจะ
มีลักษณะเหมือนกันทุกประการเพียงแต่จะมีลักษณะกลับทิศทางกันเท่านั้นดังนั้นการใช้งานของแกน
เฟอร์ไรต์ในตัวเหนี่ยวจึงควรก าหนดค่าความหนาแน่น ฟลักซ์แม่เหล็กท่ีเกิดขึ้นในแกนขณะท างานมีค่าไม่
เกินครึ่งหนึ่งของค่าความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กสูงสุดก่อนอิ่มตัวของแกนเฟอร์ไรต์เพ่ือความปลอดภัย 

ค่าการสูญเสียที่เกิดขึ้นในแกนเฟอร์ไรต์จะท าให้แกนเฟอร์ไรต์มีอุณหภูมิ
สูงขึ้นซึ่งมีสาเหตุอยู่ 2 ประการ คือ การสูญเสียที่เกิดจากลักษณะฮิสเตอริซิสของแกน (Hysteresis 
Loss) และการสูญเสียที่เกิดจากกระแสไหลวนในแกนเฟอร์ไรต์ (Eddy Current Loss) โดยมีความถี่ที่ 
100 กิโลเฮิรตซ์ การสูญเสียจากการเกิดกระแสไหลวนในแกนจะมีค่าน้อยส าหรับแกนที่มีขนาดเล็ก 
ดังนั้นการสูญเสียที่ก่อให้เกิดความร้อนในแกนอาจพิจารณาได้จากการสูญเสียทางฮิสเตอริซิส ของแกน
เพียงอย่างเดียวตัวอย่างกราฟแสดงค่าการสูญเสียที่เกิดข้ึนในแกนเฟอร์ไรต์แสดงไว้ใน รูปที่ 2.8 โดยปกติ
ค่าก าลังสูญเสียจะถูกระบุไว้เป็นกิโลวัตต์ต่อหนึ่งลูกบาศก์เมตร  และมีค่าขึ้นกับค่าความ
หนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก ความถี่ในการใช้งาน รวมถึงอุณหภูมิขณะใช้งานของแกนเฟอร์ไรต์ 

3( / )kW m
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รูปที่ 2.8  ค่าการสูญเสียในแกนเฟอร์ไรต์ของเนื้อสารชนิด 6H20 7H20 และ 7H10 
 

2.3.2  การออกแบบตัวเหนี่ยวน า จะมีข้อก าหนดและขีดจ ากัดส าหรับการออกแบบส าหรับ
ตัวเหนี่ยวน าสวิตช์ชิ่ง ดังนี้ 

2.3.2.1  ขนาดและรูปร่างรวมทั้งความถี่ของกระแสและแรงดัน 
2.3.2.2  ก าลังสูญเสีย ประสิทธิภาพ หรืออุณหภูมิที่เพ่ิมข้ึน 
2.3.2.3  คุณสมบัติทางไฟฟ้าและเชิงกลอ่ืนๆ 
2.3.2.4  ความหนาแน่นสนามแม่เหล็กอ่ิมตัวของแกนเหล็ก 
2.3.2.5  ก าลังงานสูญเสียในลวดทองแดงหรือแกนเหล็ก 
2.3.2.6  คุณสมบัติอื่นๆ เช่น Permeability ( ) เป็นต้น 

โดยมีสมการของการออกแบบดังนี้  
 

 max max
max

peakLI
B

S SN SN


                                    (2.25) 

  
จากขีดจ ากัดของลวดทองแดง โดยค านึงถึงความสูญเสีย (Cupper loss : ) 

    
2

cu rmsP I R                                                   (2.26) 
 

โดยที่ค่า  หาได้จาก  
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2.3.3  การเลือกขนาดแกนเหล็กโดยใช้วิธีการค านวณแบบ (Area Approach) 
วิธีการนี้เป็นการออกแบบโดยที่ใช้ค่า  ซึ่งอาศัยความหนาแน่นของกระแสของ

ลวดตัวน า  จะค านวณหาขนาดของแกนเหล็กได้ดังนี้ 
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                                                (2.28) 
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โดยมีการออกแบบจากข้อก าหนดและขีดจ ากัดที่ค านวณหาค่า  จากสมการที่ 

(2.31) จากนั้น เลือกขนาดของแกนให้มีขนาดมากกว่า  ที่ได้จากการค านวณ แล้วใช้สมการที่ (2.28) 
ท าการค านวณหาจ านวนรอบของขดลวดตัวเหนี่ยวน า (N) โดยที่ค านวณหาขนาดของลวดตัวน า  
จากสมการที่ (2.29) สุดท้ายให้เลือกเบอร์ลวดทองแดงโดยเลือกให้มี  ขนาดใหญ่กว่า  ที่ค านวณ
ซึ่งท าได้โดยการเลือกเบอร์ลวดที่รัศมีน้อยกว่าค่าความลึกผิวทองแดงที่มีความถี่สูงสุดที่ จะใช้งานแล้ว
น ามาตีเกลียวให้มี  ตามขนาดที่เลือกไว้ 

 

 2
( )m

W





                                               (2.32) 

 
เมือ่ก าหนดให้             คือ ค่าความลึกผิวทองแดง 

 มีค่าเท่ากับ  

 มีค่าเท่ากับ  
 

ค านวณหาค่า จากนั้นให้ปรับค่า  ใหม่จนได้ค่า  ที่เหมาะสม แล้วค านวณ 
หาขนาดของช่องอากาศ (Air gap : ) และท าการปรับช่องอากาศจนได้ค่าตามท่ีต้องการ 
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2.3.4  ขั้นตอนการออกแบบตัวเหนี่ยวน า โดยจะต้องก าหนด  และ  มีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดความหนาแน่นของกระแส ( ) ในช่วง  ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับลักษณะของการระบายความร้อน ก าหนดค่า k อยู่ในช่วง 0.3 - 0.6 ขึ้นอยู่กับความหนาแน่น
ของฉนวนที่หุ้มลวดและพ้ืนที่ช่องว่างระหว่างลวด  

หาค่า   โดยที่ก าหนดให้   
หาค่า  โดยที่ก าหนดให้   
(ส าหรับแกนเฟอร์ไรต์ )  

หาค่า โดยที่ก าหนดให้   

ขั้นตอนที่ 2 ค านวณหา  
 

max

peak rms

p

LI I
A

B Jk
                                                   (2.33) 

 
โดยที่  มีหน่วยเป็น Henry,  มีหน่วยเป็น Ampere,  มีหน่วยเป็น Tesla,  มีหน่วยเป็น 

 และ  มีหน่วยเป็น  หรือ  (ตามขนาดของแกน) 
ขั้นตอนที่ 3 เลือกขนาดของแกนเหล็กที่มี  ใกล้เคียงกับค่า  ที่ได้จากการ

ค านวณในขั้นตอนที่ 2  
ขั้นตอนที่ 4 ค านวณจ านวนรอบของขดลวดจากสมการที่ (2.34) 

 

max

peakLl
N

B S
                                                         (2.34) 

 
เมื่อ S มีหน่วยเป็น  

ขั้นตอนที่  5 ค านวณหาพ้ืนที่หน้าตัดของขดลวด  โดยเลือกใช้ลวดที่มี เส้นผ่าน
ศูนย์กลางใกล้เคียงกันค่าที่ค านวณได้ 
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ขั้นตอนที่ 6 ทดสอบว่าสามารถพันขดลวดลงใน W ได้หรือไม่ จากสมการที่ (2.37) 
 
 W = (N  พ้ืนที่หน้าตัดขดลวดที่ใช้จริง) / k                            (2.37)  

 
ขั้นตอนที่ 7 ค านวณหาค่าความกว้างของ Air Gab ( ) 
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                                              (2.38)    

 
2.3.5  เพาเวอร์มอสเฟต (Power Mosfet) 

เพาเวอร์มอสเฟตสามารถท างานได้ดีที่ความถี่สูงตั้งแต่ 20 กิโลเฮิรตซ์ ไปจนถึงช่วง
ประมาณ 200 - 400 กิโลเฮิรตซ์ ระยะเวลาในการเปลี่ยนสถานะค่อนข้างสั้น ปัจจุบันมีแนวโน้มให้
ท างานได้ที่ความถี่สูงมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดขนาดของคอนเวอร์เตอร์ได้ วงจรขับของเพาเวอร์มอสเฟต 
สามารถท าได้ง่ายโดยควบคุมมอสเฟตได้จากไอซี TLP250 โดยตรง โครงสร้างของเพาเวอร์มอสเฟตจะ
เป็นไปได้ทั้ง N-Channel และ P-Channel มอสเฟตประกอบไปด้วยขาจ านวน 3 ขา ได้แก่ เกต (Gate) 
เดรน (Drain) และซอร์ส (Source) 

ก าลังงานสูญเสียที่เกิดขึ้นในเพาเวอร์มอสเฟตขณะท างานมี 2 ลักษณะคือ ก าลังงาน
สูญเสียขณะเปลี่ยนสถานะและก าลังงานสูญเสียขณะน ากระแส  เพาเวอร์มอสเฟตจะมีช่วงเวลาเริ่ม
น ากระแสและช่วงเวลาเริ่มหยุดน ากระแสสั้น เนื่องจากตามโครงสร้างของเพาเวอร์มอสเฟตจะไม่มีการ
สะสมประจุเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามเพาเวอร์มอสเฟตจะมีค่าความต้านทานขณะน ากระแสค่อนข้างสูง   
ก าลังงานสูญเสียขณะน ากระแสจึงสูงกว่าไบโพลาร์เพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ถึงแม้ว่าช่วงเวลาเริ่มน ากระแส
และหยุดน ากระแสของเพาเวอร์มอสเฟตจะค่อนข้างสั้น  แต่โดยทั่วไปเพาเวอร์มอสเฟตมักใช้งานที่
ความถี่สูงกว่า การคิดค่าก าลังงานสูญเสียขณะท างานจึงจ าเป็นต้องน าค่าก าลังงานสูญเสียขณะเปลี่ยน
สถานะมาคิดด้วย และเนื่องจากช่วงเวลาเริ่มหยุดน ากระแส (Turn off Time) กับช่วงเวลาเริ่มน ากระแส 
(Turn on Time) ของเพาเวอร์มอสเฟตมีค่าใกล้เคียงกันจึงต้องน ามาคิดทั้งสองช่วงเวลา ดังนั้นก าลังงาน
สูญเสียของเพาเวอร์มอสเฟตขณะท างาน  จะมีค่าเท่ากับ 
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2

( ) ( )c Drms DS on jP I R T                                           (2.42) 
 
เมื่อ   คือ  ก าลังงานสูญเสียขณะเริ่มน ากระแสของเพาเวอร์มอสเฟต 
   คือ  ก าลังงานสูญเสียขณะเริ่มหยุดน ากระแส 
   คือ  ก าลังงานสูญเสียขณะน ากระแสของเพาเวอร์มอสเฟต 
   คือ  ค่ากระแสสูงสุดขณะเริ่มน ากระแส 
   คือ  ค่ากระแส rms 
   คือ  ค่าความต้านทานระหว่างเดรนกับซอร์ส 
   คือ  อุณหภูมิรอยต่อสูงสุดขณะท างานของเพาเวอร์มอสเฟต 
   คือ  ช่วงเวลาเริ่มน ากระแสของเพาเวอร์มอสเฟต 
   คือ  ช่วงเวลาเริ่มหยุดน ากระแสของเพาเวอร์มอสเฟต 
2.3.6  ไดโอด (Diode) 

ไดโอดเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชนิดสองขั้วคือขั้ว P และขั้ว N ที่ออกแบบและ
ควบคุมทิศทางการไหลของประจุไฟฟ้า มันจะยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลในทิศทางเดียว และก้ันการไหลใน
ทิศทางตรงกันข้าม เมื่อกล่าวถึงไดโอด มักจะหมายถึงไดโอดที่ท ามาจากสารกึ่งตัวน า (Semiconductor 
diode) ซึ่งก็คือผลึกของสารกึ่งตัวน าที่ต่อกันได้ขั้วทางไฟฟ้าสองขั้ว  ส่วนไดโอดแบบหลอดสุญญากาศ 
(Vacuum tube diode) ถูกใช้เฉพาะทางในเทคโนโลยีไฟฟ้าแรงสูงบางประเภท เป็นหลอดสุญญากาศที่
ประกอบด้วยขั้วอิเล็กโทรดสองขั้ว ซึ่งจะคือแผ่นตัวน า (plate) และแคโทด (cathode) ส่วนใหญ่เราจะ
ใช้ไดโอดในการยอมให้กระแสไปในทิศทางเดียว โดยยอมให้กระแสไฟในทางใดทางหนึ่ง ส่วนกระแสที่
ไหลทิศทางตรงข้ามกันจะถูกกั้น ดังนั้นจึงอาจถือว่าไดโอดเป็นวาล์วตรวจสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
หนึ่ง ซึ่งนับเป็นประโยชน์อย่างมากในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ใช้เป็นตัวเรียงกระแสไฟฟ้าในวงจร
แหล่งจ่ายไฟ เป็นต้น อย่างไรก็ตามไดโอดมีความสามารถมากกว่าการเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เปิด-ปิดกระแส
ง่ายๆ ไดโอดมีคุณลักษณะทางไฟฟ้าที่ไม่เป็นเชิงเส้น ดังนั้นมันยังสามารถปรับปรุงโดยการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างของพวกมันที่เรียกว่ารอยต่อ p-n มันถูกน าไปใช้ประโยชน์ในงานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ท าให้
ไดโอดมีรูปแบบการท างานได้หลากหลายรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น ซีเนอร์ไดโอด เป็นไดโอดชนิดพิเศษที่
ท าหน้าที่รักษาระดับแรงดันให้คงที่ วาริแอกไดโอดใช้ในการปรับแต่งสัญญาณในเครื่องรับวิทยุและ
โทรทัศน์ ไดโอดอุโมงค์หรือทันเนลไดโอดใช้ในการสร้างสัญญาณความถี่วิทยุ และไดโอดเปล่งแสงเป็น
อุปกรณ์ท่ีสร้างแสงขึ้น  

ส าหรับชนิดและการเลือกใช้ไดโอดนั้น เนื่องจากคอนเวอร์เตอร์จะมีค่าความถี่ในการ
ท างานของวงจรตั้งแต่ 20 กิโลเฮิรตซ์ขึ้นไป ไดโอดที่ใช้ในคอนเวอร์เตอร์ จึงจ าเป็นที่ต้องมีคุณสมบัติ 
ได้แก่ มีแรงดันขณะน ากระแสต่ า  มีช่วงเวลาในการคืนตัว  (Reverse Recovery Time: trr) ที่สั้น 
สามารถทนก าลังไฟฟ้าได้สูง ด้วยเหตุนี้ซิลิกอนไดโอดที่ใช้ในวงจรเรียงกระแสทั่วไปจึงไม่สามารถน ามาใช้ 
กับวงจรคอนเวอร์เตอร์ได้ เนื่องจากใช้ระยะเวลาในการคืนตัวมาก ก าลังสูญเสียในรูปความร้อนก็จะ
เกิดข้ึนสูงและท าให้มีประสิทธิภาพต่ า โดยไดโอดที่ใช้ในวงจรคอนเวอร์เตอร์สามารถเลือกใช้ได้ใน 3 ชนิด 

( )SW onP

( )SW offP
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คือ ชนิดแรก ฟาสต์ – รีคัฟเวอรี่ไดโอด (Fast Recovery Diode) ชนิดที่สอง อัลทราฟาสต์ – รีคัฟเวอรี่
ไดโอด (Ultra Fast Recovery Diode) และชนิดที่สาม ชอตต์กี้ไดโอด (Schottky Diode) ซึ่งไดโอด
ชนิด ฟาสต์ – รีคัฟเวอรี่ไดโอด จะมีช่วงเวลาคืนตัวประมาณ 200 – 750 นาโนวินาที ซึ่งสั้นกว่าซิลิคอน
ไดโอด มีอัตราทนแรงดันไบอัสกลับได้สูงถึง 1,000 โวลต์ ส่วนไดโอดชนิด อัลทราฟาสต์ - รีคัฟเวอรี่
ไดโอดจะมีช่วงเวลาคืนตัวประมาณ 25 – 100 นาโนวินาที มีอัตราทนแรงดันไบอัสกลับได้ 1,000 โวลต์ 
แรงดันตกคร่อมขณะที่น ากระแสของไดโอดทั้งสองชนิดนี้ มีค่าอยู่ในช่วงประมาณ 0.6 - 1.5 โวลต์ 

2.3.7  ตัวเก็บประจุในวงจรก าลังของวงจรทบแรงดันดีซีทูดีซีคอนเวอร์เตอร์แบบขนาน 
ตัวเก็บประจุมีหน้าที่เก็บพลังงานในรูปของประจุไฟฟ้า และจ่ายแรงดันด้านออกหรือ

คายประจุไฟฟ้าเมื่อมอสเฟต อยู่ในช่วงเวลาน ากระแสและเก็บประจุเมื่ออยู่ในช่วงเวลาหยุดน ากระแส  
ซ่ึงจะต้องเลือกตัวเก็บประจุที่สามารถทนแรงดันได้เท่ากับแรงดันทางด้านออก หากเลือกตัวเก็บประจุที่มี
ขนาดใหญ่จะช่วยลดแรงดันกระเพ่ือมทางด้านออกได้ ตัวเก็บประจุในวงจรก าลังหากพิจารณาในโหมด
กระแสต่อเนื่องของวงจรทบแรงดันดีซีทูดีซีคอนเวอร์เตอร์ ค่าของตัวเก็บประจุ พิจารณาได้จากสมการที่ 
(2.43) แรงดันกระเพ่ือมทางด้านออก (  ) และ กระแสด้านออก (  ) ที่ใช้งาน ค่าดิวตี้ไซเคิลสูงสุด
ที่ใช้งาน ความถี่ในการสับสวิตช์ของคอนเวอร์เตอร์ ( ) ดังสมการจะใช้ค านวณหาค่าตัวเก็บประจุที่จะ
ใช้งาน 
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                                         (2.43) 

 
ค่าความต้านทานสมมูลอนุกรมของตัวเก็บประจุ (Equivalent Series Resistance: ESR) หาได้จาก 
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                                   (2.44) 

 
2.4  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 

2.4.1  มอสเฟตก าลัง (Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor) 
มอสเฟตก าลังที่ใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง มีสัญลักษณ์ของมอสเฟตก าลัง

คุณลักษณะของกระแสและแรงดันไฟฟ้าขณะสภาวะอยู่ตัว คุณลักษณะของกระแสและแรงดันไฟฟ้าใน
อุดมคติ แสดงดังรูปที่ 2.9 
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รูปที ่2.9  โครงสร้างและคุณลักษณะของมอสเฟตก าลัง  

 
เมื่อต้องการให้มอสเฟตก าลังน ากระแสจะต้องมีการป้อนแรงดันไฟฟ้าระหว่างขาเกต

กับขาซอสอย่างต่อเนื่อง ช่วงเวลาการสวิตช์ชิ่งของมอสเฟตก าลังจะมีค่าอยู่ระหว่างหลักสิบของนาโน
วินาทีถึงหลักร้อยนาโนวินาที ซึ่งจะขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดพิกัดของมอสเฟตก าลัง ความต้านทาน
ระหว่างขาเดรนกับขาซอสนี้จะขึ้นอยู่กับพิกัดการท างานของแรงดันไฟฟ้า หากทนแรงดันไฟฟ้าได้สูงก็ยิ่ง
ท าให้ค่าความต้านทานระหว่างขาเดรนกับขาซอสมีค่ามากขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อก าลังสูญเสียจากการ
น ากระแส เช่น มอสเฟตก าลังมีค่าพิกัดการท างานของแรงดันไฟฟ้า 1,000 โวลต์ จะมีค่าความต้านทาน
ระหว่างขาเดรนกับขาซอสมากกว่ามอสเฟตก าลังที่มีค่าพิกัดการท างานของแรงดันไฟฟ้าได้ 200 โวลต์ 
ดังนั้น การสูญเสียจากการน ากระแสของมอสเฟตก าลังที่ทนได้ 1,000 โวลต์ จะมีก าลังสูญเสียที่เกิดจาก
การน ากระแสมากกว่ามอสเฟตก าลังที่ทนแรงดันไฟฟ้าได้ 200 โวลต์ ในปัจจุบันมอสเฟตก าลังมีค่าพิกัด
การท างานของแรงดันไฟฟ้าได้มากกว่า 1,000 โวลต์ แต่มีพิกัดกระแสไฟฟ้าได้ไม่เกิน 100 แอมแปร์ 
จุดเด่นที่สุดของมอสเฟตก าลัง คือ การมีความถ่ีของการสวิตช์มีค่ามากถึงหลักหลายร้อยกิโลเฮิรตซ์ 

2.4.2  ไอจีบีที (Isolate Gate Bipolar Transistors) 
ไอจีบีทีจัดเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลังที่สามารถควบคุมให้น ากระแส และควบคุม

ให้หยุดน ากระแสได้โดยการควบคุมจากแรงดันไฟฟ้าที่ขาเกต ไอจีบีทีมีสัญลักษณ์ และคุณลักษณะของ
กระแส และแรงดันไฟฟ้าขณะสภาวะอยู่ตัว และคุณลักษณะของกระแส และแรงดันไฟฟ้าในอุดมคติ  
แสดงดังรูปที่ 2.10 

 

 
 

รูปที ่2.10  โครงสร้างและคุณลักษณะของไอจีบีที 
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ไอจีบีทีได้รวมข้อดีของมอสเฟตก าลัง ทรานซิสเตอร์ก าลัง และจีทีโอไธริสเตอร์ (Gate 
Turn-Off Thyristors) มารวมอยู่ด้วยกันกล่าว คือ ไอจีบีทีจะมีค่าของอิมพีแดนซ์ขาเกตที่มีค่าสูงคล้าย
มอสเฟตก าลัง ซึ่งต้องการพลังงานน้อยมากในการควบคุมการสวิตช์ควบคุมการน า และหยุดน ากระแส
ด้วยแรงดันไฟฟ้าที่ขาเกต รวมทั้งสามารถใช้งานการสวิตช์ชิ่งที่ความถี่สูง นอกจากนี้ ไอจีบีทีจะมีค่า
แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมขณะน ากระแสต่ าคล้ายทรานซิสเตอร์ก าลัง ซึ่งมีค่า 2 ถึง 3 โวลต์ ส าหรับพิกัด
แรงดันไฟฟ้า 1,000 โวลต์ นอกจากนั้นไอจีบีทีจะออกแบบให้ทนแรงดันไฟฟ้าด้านลบได้คล้ายกับจีทีโอไธ
ริสเตอร์ช่วงเวลาน ากระแส และหยุดน ากระแสมีค่าประมาณ 1 ไมโครวินาที มีขนาดพิกัดกระแสไฟฟ้าถึง 
2,000 แอมแปร์ และพิกัดแรงดันไฟฟ้าถึง 5,000 โวลต์ 

 
2.5  วงจรขับเกต 

สวิตช์ไอจีบีทีต้องการแรงดันมาขับเกตเพ่ือให้สามารถท างานในสภาวะน ากระแส และหยุด
น ากระแสได้ซึ่งวงจรขับน าเกตที่แสดงดังรูปที่ 2.11 เป็นวงจรขับเกตโดยใช้ไอซีเบอร์ TLP250 ซึ่งใช้
ตัวเชื่อมโยงสัญญาณทางแสงเพ่ือแยกโดดสัญญาณทางไฟฟ้าระหว่างวงจรก าลัง และวงจรควบคุม 
สัญญาณจากวงจรควบคุมจะเป็นตัวขับแอลอีดีที่อยู่ภายในตัวแยกโดดสัญญาณทางแสง ซึ่งท าหน้าที่เพ่ือ
ไบแอสทรานซิสเตอร์ (Tr1)  (NPN) และทรานซิสเตอร์ (Tr2) (PNP) ซึ่ง ทรานซิสเตอร์ (Tr1) เป็นชนิด 
NPN ต้องการสัญญาณไบแอสเป็นสัญญาณไฟบวก และทรานซิสเตอร์ (Tr2) เป็นชนิด PNP ต้องการ
สัญญาณไบแอสเป็นสัญญาณไฟลบ เมื่อทรานซิสเตอร์ (Tr1) และทรานซิสเตอร์ (Tr2) ได้รับสัญญาณ
ไบแอสเป็นสัญญาณไฟบวก ท าให้ทรานซิสเตอร์ (Tr1) น ากระแสและในขณะเดียวกันทรานซิสเตอร์ 
(Tr2) หยุดน ากระแส 
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รูปที ่2.11  วงจรภายในไอซีเบอร์ TLP250 
 

2.6  ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างสัญญาณมอดูเลตความกว้างพัลส์  
ในการควบคุมระดับแรงดันให้คงที่ของแหล่งจ่ายไฟสวิตช์ชิง โดยทั่วไปจะใช้เทคนิคการสร้าง

สัญญาณมอดูเลตความกว้างพัลส์  ซึ่งเป็นการควบคุมโดยเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาที่อุปกรณ์สวิตช์
อิเล็กทรอนิกส์ เช่นทรานซิสเตอร์ มอสเฟต หรืออ่ืน ๆ นั้นน ากระแส เป็นผลให้เกิดการควบคุมแรงดันที่
ด้านออกให้ได้ค่าที่ต้องการ ซึ่งข้อดีของการควบคุมแรงดันแบบสร้างสัญญาณมอดูเลตความกว้างพัลส์ 
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คือ สามารถรักษาระดับแรงดันให้มีความคงที่สูงเพราะมีการป้อนกลับระดับแรงดันจากด้านออกมาใช้ใน
การควบคุมด้วย รวมทั้งท าให้เกิดความสูญเสียก าลังงานในการควบคุมแรงดันต่ าส่งผลให้มีเสถียรภาพต่อ
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิขณะใช้งานสูง ลักษณะการท างานของสัญญาณมอดูเลตความกว้างพัลส์
โดยทั่วไปมีอยู่ 3 ลักษณะ คือ ลักษณะที่หนึ่ง เปลี่ยนแปลงทั้งความถ่ีและความกว้างของพัลส์ (Variation 
of Both Frequency and Pulse width) ลักษณะที่สอง เปลี่ยนแปลงความถี่โดยความกว้างของพัลส์
คงที่ (Constant Pulse Width with Variable Frequency) และลักษณะที่สาม เปลี่ยนแปลงความ
กว้างของพัลส์โดยความถี่คงที่ (Constant Frequency with Variable Pulse Width) 

การท างานทั้ง 3 ลักษณะนี้ มีข้อดีและข้อเสียที่ต่างกันไป การท างานในลักษณะที่สอง และ
ลักษณะที่สาม จะดีกว่าการท างานในลักษณะที่หนึ่ง เนื่องจากสามารถก าหนดความถี่หรือช่วงเวลาที่จะ
ท าให้สวิตช์ชิ่งเรกกูเรเตอร์ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดได้ แต่ ในแบบลักษณะที่หนึ่งนั้นความถี่
และความกว้างของสัญญาณมอดูเลตความกว้างพัลส์ก าหนดขึ้นเองจากวงจรจึงอาจจะไม่ใช่ความถี่ที่
เหมาะสมที่สุดส าหรับการท างานก็ได้ ดังนั้น วงจรสร้างสัญญาณมอดูเลตความกว้างพัลส์ส่วนใหญ่จึงใช้
การท างานในลักษณะที่สอง หรือลักษณะที่สาม เป็นส่วนใหญ่ในปัจจุบันวงจรสร้างสัญญาณมอดูเลต
ความกว้างพัลส์ได้ถูกพัฒนาให้เป็นวงจรส าเร็จรูปในไอซีตัวเดียวเหมาะส าหรับใช้งานในด้านแหล่งจ่าย
ไฟตรงโดยเฉพาะ ซึ่งการใช้งานของไอซีเหล่านี้สามารถใช้งานได้ง่าย โดยต่ออุปกรณ์เพ่ิมเติมภายนอก
เพียงเล็กน้อย เพื่อใช้เป็นตัวก าหนดจุดท างานของการสร้างสัญญาณมอดูเลตความกว้างพัลส์นั้นๆ เพื่อให้
การท างานของแหล่งจ่ายไฟตรงสวิตช์ชิ่งมีความสมบูรณ์มากขึ้น อาจจะมีการเพ่ิมเติมวงจรส าหรับระบบ
ต่างๆ เช่น วงจรเปรียบเทียบส าหรับป้องกันกระแสหรือแรงดันเกิน เป็นต้น 

 
2.7  รีเลย์ (Relay) 

รีเลย์เป็นอุปกรณ์ที่ เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานแม่เหล็ก เพ่ือใช้ในการดึงดูด
หน้าสัมผัสของคอนแทกให้เปลี่ยนสภาวะ โดยการป้อนกระแสไฟฟ้าให้กับขดลวด เพื่อท าการปิดหรือเปิด
หน้าสัมผัสคล้ายกับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเราสามารถน ารีเลย์ไปประยุกต์ใช้ ในการควบคุมวงจรต่าง ๆ 
ในงานช่างอิเล็กทรอนิกส์มากมาย และเป็นอุปกรณ์ที่นิยมน ามาท าเป็นสวิตช์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ โดย
จะต้องป้อนกระแสไฟฟ้าให้ไหลผ่านขดลวดจ านวนหนึ่ง เพ่ือน าไปควบคุมวงจรก าลังงานสูง ๆ ที่ต่ออยู่
กับหน้าสัมผัสหรือคอนแท็กของรีเลย์ 

2.7.1  หลักการเบื้องต้น 
หลักการท างานเบื้องต้นของรีเลย์คือการท างานเริ่มจากปิดสวิตช์ เพ่ือป้อนกระแส

ให้กับขดลวด (Coil) โดยทั่วไปจะเป็นขดลวดพันรอบแกนเหล็ก ท าให้เกิดสนามแม่เหล็กไปดูดเหล็กอ่อน
ที่เรียกว่าอาร์เมเจอร์ (Armature) ให้ต่ าลงมา ที่ปลายของอาร์เมเจอร์ด้านหนึ่งมักยึดติดกับสปริง 
(Spring) และปลายอีกด้านหนึ่งยึดติดกับหน้าสัมผัส (Contacts) การเคลื่อนที่อาร์เมเจอร์ จึงเป็นการ
ควบคุมการเคลื่อนที่ของหน้าสัมผัส ให้แยกจากหรือแตะกับหน้าสัมผัสอีกอันหนึ่งซึ่งยึดติดอยู่กับที่  เมื่อ
เปิดสวิตช์อาร์เมเจอร์ ก็จะกลับสู่ต าแหน่งเดิม เราสามารถน าหลักการนี้ไปควบคุมโหลด (Load) หรือ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้ตามต้องการ 
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2.7.2  หน้าสัมผัสของรีเลย์ 
ปัจจุบันรีเลย์ที่มีขดลวดชุดเดียวสามารถควบคุมหน้าสัมผัสได้หลายชุดอาร์เมเจอร์อัน

เดียวถูกยึดอยู่กับหน้าสัมผัสที่เคลื่อนที่ได้ 4 ชุด ดังนั้นรีเลย์ตัวนี้จึงสามารถควบคุมการแตะหรือจากกัน
ของหน้าสัมผัสได้ถึง 4 ชุด 

 

 
 

รูปที ่2.12  โครงสร้างและสัญลักษณ์ของชุดหน้าสัมผัสแบบ 4 PST 
 

บริเวณหน้าสัมผัสที่เคลื่อนที่ได้มีชื่อเรียกว่าขั้ว (Pole) รีเลย์ในรูปที่ 2.12 มี 4 ขั้ว จึง
เรียกหน้าสัมผัสแบบนี้ว่าเป็นแบบ 4PST (Four Pole Single Throw) ถ้าแต่ละขั้วที่เคลื่อนที่แล้วแยก
จากหน้าสัมผัสอันหนึ่งไปแตะกับหน้าสัมผัสอีกอันหนึ่งเหมือนกับสวิตช์โยก โดยเป็นการเลือกหน้าสัมผัส 
ที่ขนาบอยู่ทั้งสองด้าน  หน้าสัมผัสแบบนี้มีชื่อว่า SPDT  (Single Pole Double Throw) ในกรณีที่ไม่มี
การป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าขดลวดของรีเลย์ สภาวะ NO (Normally Open) คือสภาวะปกติหน้าสัมผัสกับ
ขั้วแยกจากกัน ถ้าต้องการให้สัมผัสกันจะต้องป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าขดลวด ส่วนสภาวะ NC (Normally 
Closed) คือสภาวะปกติหน้าสัมผัสกับขั้วสัมผัสกัน ถ้าต้องการให้แยกกันจะต้องป้อนกระแสไฟฟ้าเข้า
ขดลวด นอกจากนี้ยังมีแบบแยกก่อนแล้วสัมผัส (Break-Make) หมายถึงหน้าสัมผัสระหว่าง 1 และ 2 
จะแยกจากกันก่อนที่หน้าสัมผัส 1 และ 3 จะสัมผัสกัน แต่ถ้าหากตรงข้ามกันคือ หน้าสัมผัส 1 และ 2 
จะสัมผัสกัน และจะไม่แยกจากกัน จนกว่าหน้าสัมผัส 1 และ 3 จะสัมผัสกัน (Make-Break) 

2.7.3  ชนิดของรีเลย์ 
รีเลย์ที่ผลิตในปัจจุบันมีอยู่มากมายหลายชนิด ผู้เรียบเรียงจะขอแนะน ารีเลย์ที่นิยมใช้

งานและรู้จักกันแพร่หลาย 4 ชนิด ได้แก่ อาร์เมเจอร์รีเลย์ (Armature Relay) รีดรีเลย์ (Reed Relay) 
รีดสวิตช์ (Reed Switch) และ โซลิดสเตตรีเลย์ (Solid-State Relay) 
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2.8  เรโซแนนท์คอนเวอร์เตอร ์
การแปลงพลังงานจากสัญญาณการควบคุมสัญญาณความกว้างพัลส์ (PWM) ให้ท างานใน

สวิตช์โหมด ซึ่งการสวิตช์สัญญาณความถี่สูงด้วยสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท างานและหยุดท างาน (On/Off 
Switch) จะส่งผลให้เกิดแรงดันและกระแสไฟฟ้ามีค่าสูง ซึ่งสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์สามารถทนต่อแรงดัน
และกระแสไฟฟ้าที่สูงได้ ส่งผลให้เกิดการสูญเสียในอุปกรณ์สวิตช์ก าลัง ดังนั้น การพัฒนาการท างานของ
วงจรโดยเพ่ิมวงจรสนับเบอร์(Snubbers Circuit) เพ่ือลดแรงดันไฟฟ้าชั่วขณะ (Voltage Transients)  
ที่เกิดขึ้นของตัวอุปกรณ์สวิตช์ก าลัง และลดการสูญเสียของอุปกรณ์สวิตช์ก าลัง โดยการสูญเสียของ
อุปกรณ์สวิตช์ก าลังเป็นสัดส่วนกับกับความถี่สวิตช์ (Switching Frequency) การเพ่ิมความถี่สวิตช์     
ที่ค่าสูง จะส่งผลให้ขดลวดเหนี่ยวน าและตัวเก็บประจุในวงจรมีขนาดเล็กลงและต้นทุนต่ า ทั้งนี้ สัดส่วน
ขนาดอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับการสูญเสียที่เพ่ิมขึ้นของการสวิตช์ในอุปกรณ์สวิตช์ก าลัง การเพ่ิมความถี่ในการ
สวิตช์และข้อได้เปรียบที่ได้รับจากความถี่ของเรโซแนนท์คอนเวอร์เตอร์ จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ วงจร          
เรโซแนนท์คอนเวอร์เตอร์ ประกอบไปด้วยวงจรแท็งค์เรโซแนนท์ที่ก าเนิดความถี่ (ปกติจะเป็นสัญญาณ
ไซน์) สัญญาณแรงดันหรือกระแสไฟฟ้าให้มีค่าเป็นศูนย์ เพ่ือเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าเป็นศูนย์  หรือ
กระแสไฟฟ้าเป็นศูนย์ ส าหรับโหลดเรโซแนนท์ โดยทั่วไปยกตัวอย่างเช่น เครื่องชุบแข็งผิวโลหะ เครื่อง
หลอมโลหะ เครื่องสร้างสนามแม่เหล็กเหนี่ยวน า บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องเชื่อมความถ่ีสูง เป็น
ต้น โดยจะมีข้อได้เปรียบที่ส าคัญคือ ลดการสูญเสียในการสวิตช์เมื่อสวิตช์ตัดวงจรที่กระแสศูนย์ (ZCS) 
หรือสวิตช์วงจรที่แรงดันศูนย์ (ZVS) และข้อเสียเปรียบที่ส าคัญของวงจรเรโซแนนท์ คือ ที่ต าแหน่งใกล้
จุดความถ่ีเรโซแนนท์กระแสในวงจรมีค่ามากส่งผลให้แรงดันตกคร่อมวงจรมีค่ามากข้ึนด้วย ดังนั้น สวิตช์
ที่เลือกใช้จะต้องสามารถทนแรงดันตกคร่อมขณะปิดได้สูง และ ค่าความเหนี่ยวน าและค่าตัวเก็บประจุใน
วงจรที่เลือกใช้ จะต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะสามารถเก็บพลังงานได้ 

2.8.1  เรโซแนนท์อนุกรม  
เรโซแนนท์อนุกรมมีข้อดีคือ สร้างง่ายราคาถูก สามารถจ่ายก าลังไฟฟ้าดีซีได้โดยตรง

จากวงจรไดโอดเร็กติฟายเออร์โดยไม่ต้องมีวงจรปรับแรงดันก าลังไฟฟ้าที่จ่ายสามารถปรับควบคุมได้ง่าย
โดยการปรับความถี่ที่วงจรอินเวอร์เตอร์ และมีข้อเสียคือขณะป้อนสัญญาณเพ่ือขับวงจรอินเวอร์เตอร์
วงจรโหลดจะเปิดวงจรออกไม่ได้ ไม่สามารถทนการลัดวงจรที่โหลดได้ควบคุมก าลังไฟฟ้าโดยการปรับ
ความถี่ที่สวิตช์ให้เลื่อนออกจากความถี่เรโซแนนท์ท าให้กระแสไม่ค่อยเป็นซายน์ ซึ่งเท าให้มีฮาร์โมนิก
เกิดข้ึน 

2.8.2  เรโซแนนท์แบบขนาน  
เรโซแนนท์แบบขนานมีข้อดีคือ ในที่ขณะป้อนวงจรเพื่อขับสัญญาณวงจรอินเวอร์เตอร์

วงจรโหลดสามารถเปิดวงจรออกได้ ทนการลัดวงจรที่โหลดได้ ตัวเหนี่ยวน าและตัวเก็บประจุที่ใช้ในวงจร   
เรโซแนนท์ไม่จ าเป็นต้องมีขนาดพิกัดแรงดันสูง เนื่องจากกระแสเป็นรูปคลื่นสแควร์ จึงมีค่าสูงสุด (peak) 
คงที่ที่ต าแหน่งเรโซแนนท์ ข้อเสียของเรโซแนนท์แบบขนานคือ ไม่สามารถจ่ายก าลังไฟฟ้าดีซีได้โดยตรงจาก
วงจรไดโอดเรคติฟายเออร์ ต้องมีการปรับแรงดันจากการใช้สวิตช์ควบคุม จ าเป็นต้องมี choke เนื่องจาก
เป็น constant current และวงจรมีขนาดใหญ่เนื่องจากมี choke และวงจรควบคุมแรงดันดีซีอินพุตให้กับ
วงจรอินเวอร์เตอร์ 
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2.9  การควบคุมการไหลของพลังงานด้วยคอนเวอร์เตอร์แบบสองทิศทาง 
ส าหรับการควบคุมการไหลของพลังงานนั้น เราจะอาศัยการควบคุมแรงดันบัสไฟตรงให้มี

ค่าคงที่ โดยแรงดันบัสไฟตรงนี้ต้องมีค่าสูงพอที่คอนเวอร์เตอร์จะสามารถสร้างแรงดันเพ่ือใช้ในการ
ควบคุมกระแสได้ การควบคุมแรงดันบัสไฟตรงหรือแรงดันคร่อมตัวเก็บประจุจะอาศัยหลักการของความ
สมดุลพลังงานโดยมีกลไก คือ ในขณะที่อินเวอร์เตอร์ของชุดควบคุมแรงบิดของโหลดท างานในย่าน
มอเตอร์ แรงดันคร่อมตัวเก็บประจุจะลดลงต่ ากว่าค่าที่ก าหนด คอนเวอร์เตอร์ก็จะถูกควบคุมให้ดึงก าลัง
งานจากแหล่งจ่ายไฟเข้าสู่คอนเวอร์เตอร์เพ่ือน าไปสะสมในตัวเก็บประจุท าให้แรงดันคร่อมตัวเก็บประจุมี
ค่าสูงขึ้น ในทางกลับกันขณะที่อินเวอร์เตอร์ท างานในย่านรีเจนเนอเรทีฟก าลังงานจากโหลดก็จะถูก
ป้อนกลับมาสะสมที่ตัวเก็บประจุ ท าให้แรงดันบัสไฟตรงมีค่าสูงกว่าที่ก าหนด คอนเวอร์เตอร์ก็จะถูก
ควบคุมให้ดึงก าลังงานออกจากตัวเก็บประจุและป้อนก าลังงานกลับคืนไปยังสายก าลัง ท าให้แรงดันบัสมี
ค่าต่ าลงเท่ากับค่าค าสั่งในที่สุด 

 
2.10  อินเวอร์เตอร์ (Inverter) 

อินเวอร์เตอร์ เป็นวงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าจากแรงดันไฟตรง ให้เป็นแรงดันไฟสลับที่ขนาด
แรงดันและความถี่ตามต้องการ แรงดันด้านออก สามารถตั้งค่าให้คงที่หรือปรับค่าได้ตามต้องการที่
ความถี่ใดความถี่หนึ่ง หรือเปลี่ยนความถี่ไปก็ได้ โดยมีอัตราการขยายของอินเวอร์เตอร์เป็นตัว
ปรับเปลี่ยนค่าแรงดันด้านเข้าและด้านออกได้ ซึ่งหาได้จาก อัตราส่วนระหว่างค่าของแรงดันไฟฟ้า
กระแสสลับด้านออก ต่อค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านเข้า จึงเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในการใช้
ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟสลับ ที่ใช้กันทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพในการ
ท างานสูง อินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดที่ใช้เป็นแหล่งจ่าย
ก าลังไฟฟ้า ซึ่งไม่มสี่วนเคลื่อนที่ เช่น แหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้าแบบป้องกันไฟฟ้าขาดช่วง (Un-interruption 
Power Supply หรือ UPS) และชนิดที่ใช้กับโหลดที่มีการหมุนหรือเคลื่อนที่ (Dynamic) เช่น มอเตอร์
ชนิดต่างๆ อีกทั้งอินเวอร์เตอร์ที่ดีควรมีสมรรถนะในสภาวะการท างานที่สูง และไม่ก่อให้เกิ ดปัญหา
รบกวนแก่ระบบไฟฟ้าข้างเคียงอีกด้วย อย่างไรก็ตามอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมแบ่งออกได้
เป็น 2 กลุ่มตามขนาดก าลังไฟฟ้าของโหลด อินเวอร์เตอร์ที่เหมาะสมกับโหลดที่มีก าลังไฟฟ้าสูงและกิน
กระแสมาก มักเป็นอินเวอร์เตอร์ชนิดแหล่งจ่ายกระแส (Current Source Inverter : CSI) ส่วน
อินเวอร์เตอร์ที่ เหมาะกับงานที่มีก าลังไฟฟ้าไม่สูงนัก จะเป็นอินเวอร์เตอร์ชนิดแหล่งจ่ายแรงดัน 
(Voltage Source Inverter : VSI) อินเวอร์เตอร์ชนิดแหล่งจ่ายแรงดันสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 
คือ อินเวอร์เตอร์แบบรูปคลื่นสี่เหลี่ยม (Square Wave Inverter) และอินเวอร์เตอร์แบบมอดูเลตตาม
ความกว้างพัลส์ หรืออีกชื่อหนึ่งว่า อินเวอร์เตอร์แบบพีดับบลิวเอ็ม (Pulse Width Modulation 
Inverter : PWM Inverter) ซึ่ ง เป็นที่นิยมใช้ ในการควบคุมความเร็วมอเตอร์ ไฟสลับ และงาน
อุตสาหกรรมทัว่ไป 

2.10.1  หลักการท างานของอินเวอร์เตอร์ 
อินเวอร์เตอร์ (Inverter) จะแปลงไฟกระแสสลับ (AC) จากแหล่งจ่ายไฟทั่วไปที่มี

แรงดันและความถี่คงที่ ให้เป็นไฟกระแสตรง (DC) โดยวงจรคอนเวอร์เตอร์ (Converter Circuit) 
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จากนั้นไฟกระแสตรงจะถูกแปลงเป็นไฟกระแสสลับที่สามารถปรับขนาดแรงดันและความถี่ได้โดยวงจร
อินเวอร์เตอร์ (Inverter Circuit) วงจรทั้งสองนี้จะเป็นวงจรหลักที่ท าหน้าที่แปลงรูปคลื่น โดยทั่วไป
แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับมีรูปคลื่นซายน์ แต่เอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์จะมีรูปคลื่น แตกต่างจากรูปซายน์ 
นอกจากนั้นยังมีชุดวงจรควบคุม (Control Circuit) ท าหน้าที่ควบคุมการท างาน ของวงจรคอนเวอร์
เตอร์และวงจรอินเวอร์เตอร์ให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของ 3-Phase Induction Motor 

2.10.2  โครงสร้างภายในของอินเวอร์เตอร์ ประกอบไปด้วย ชุดคอนเวอร์เตอร์ (Converter 
Circuit) ท าหน้าที่แปลงไฟกระแสสลับจากแหล่งจ่ายไฟ AC Power Supply (50 Hz) ให้เป็นไฟ
กระแสตรง (DC Voltage) ชุดอินเวอร์เตอร์ ( Inverter Circuit) ท าหน้าที่แปลงไฟกระแสตรง(DC 
Voltage) ให้เป็นไฟกระแสสลับ (AC Voltage) ที่สามารถเปลี่ยนแปลงแรงดันและความถี่ได้  และชุด
วงจรควบคุม (Control Circuit) ท าหน้าที่ควบคุมการท างานของชุดคอนเวอร์เตอร์และชุดอินเวอร์เตอร์ 

2.10.3  การแปลงผันก าลังไฟฟ้าจากแรงดันไฟตรงเป็นไฟสลับที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม 
โดยทั่วไปต้องการปรับค่าได้ทั้งขนาดแรงดันและความถี่ขาออก ทั้งนี้การส่งผ่านก าลังไฟฟ้าของ
อินเวอร์เตอร์ระหว่างแหล่งจ่ายกับโหลด ยังแบ่งได้เป็น 2 แบบ ดังนี้  

แบบแรก เป็นแบบที่ใช้ในการควบคุมมอเตอร์ขนาดเล็กในงานอุตสาหกรรมทั่วไป 
คือมีการไหลของก าลังไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไปยังโหลดได้เท่านั้น ดังแสดงในรูปที่ 2.13 

 
รูปที่ 2.13  การควบคุมมอเตอร์ไฟสลับด้วยสวิตซ์โหมดอินเวอร์เตอร์ 
 

แบบที่สอง นิยมใช้ในการควบคุมมอเตอร์ขนาดใหญ่ เมื่อมอเตอร์ท างานผิดปกติจะมี
การส่งถ่ายก าลังไฟฟ้ากลับจากโหลดไปยังแหล่งจ่ายได้ ดังแสดงในรูปที่ 2.14 ซึ่งจะเห็นว่าวงจรเรียง
กระแสจะเป็นแบบสวิตซ์ชิ่งโหลด 

 
รูปที่ 2.14  การควบคุมมอเตอร์ไฟสลับด้วยสวิตซ์โหมดอินเวอร์เตอร์ที่ควบคุมการไหลของก าลังไฟฟ้า 
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2.11  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
Mohitha Venkit. S และคณะ (2016) ได้น าเสนอวงจรคอนเวอร์เตอร์แบบสองทิศทางที่ใช้

ส าหรับแบตเตอรี่ โดยได้พัฒนาการท า ZCS (Zero-current Switching) แบบ buck-boost คอนเวอร์
เตอร์เรโซแนนท์ สามารถลดความสูญเสีย แบบ Switching Loss และสามารถชาร์จแบตเตอรีได้เร็ว มี
ค่าประสิทธิภาพใกล้เคียง 99% ภายใต้เงื่อนไข Soft-Switching 

Yiran Luและคณะ (2016) ได้น าเสนอแนวคิด วงจรคอนเวอร์เตอร์เรโซแนนท์ กระแสตรง 
โดยการท า ZVS (Zero-voltage Switching) ส าหรับแบตเตอรี่ เพ่ือถ่ายเทพลังงานระหว่างด้านแรงดัน
ต่ ากับแรงดันสูง ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ DAB (Dual-active-bridge) ซึ่งเป็นทดลองที่ 500 
วัตต์ วงจรที่งานไม่ซับซ้อน สามารถควบคุมพลังงานได้ อีกทั้งยังลดการใช้วงจรขับ ท าให้ประหยัด
ค่าใช้จ่ายอีกด้วย 

Rajesh Thummaและคณะ (2016) ได้น าเสนอวงจรคอนเวอร์เตอร์เรโซแนนท์แบบ
สองทิศทางที่ประยุกต์ใช้ส าหรับแบตเตอรี่รถยนต์ โดยได้พัฒนาการท า ZCS (Zero-current Switching) 
แบบ buck-boost DC-DC คอนเวอร์เตอร์ สามารถลดความสูญเสียแบบ Switching Losses และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้น ท าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานได้ 

Amin Mirzaeiและคณะ (2012) ได้น าเสนอการออกแบบทดลอง non-isolated แบบ
สองทิศทาง ประสิทธิภาพสูง โดยวิเคราะห์ที่ อุปกรณ์ hardware ขนาด 100 วัตต์ ความถี่ 100 kHz 
โดยการท า ZVT (Zero-voltageTransition) แบบ buck-Boost dc-dc คอนเวอร์เตอร์สามารถควบคุม
วงจรได้และ มีค่าประสิทธิภาพขณะโหลดเต็มพิกัดท่ี 96% 

Y. C. Chuang และคณะ (2010) ได้น าเสนอวงจรทอนแรงดัน หรือ บั๊กคอนเวอร์เตอร์ มี
ประสิทธิภาพสูงส าหรับชาร์จแบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออนโดยได้พัฒนาการท า ZCS (Zero-current 
Switching) แบบ buck dc-dc คอนเวอร์เตอร์เรโซแนนท์ ซึ่งเป็นวงจรที่งานไม่ซับซ้อน สามารถควบคุม
ทั้งพลังงานและกระบวนการได้ในช่วงเวลา ZCS และสามารถชาร์จแบตเตอรีได้เร็ว มีค่าประสิทธิรูปที่ 
90.3% 

B. R. Lin and J. J. Chen และคณะ (2009) น าเสนอวงจรคอนเวอร์เตอร์ชนิดฟลายแบค 
และวงจรซีต้าที่มีเทคนิคสวิตซ์ช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพของวงจรคอนเวอร์เตอร์ โดยได้น าเสนอ
หลักการ ใช้ Flyback and zeta converterด้วยการเปิด ZCS (Zero-current Switching) สามารถลด
ความสูญเสียจากการรีเซทค่าพลังงานที่เก็บไว้จากลีคเกจอินดักแดนซ์ 

Schuch,L. และคณะ (2006) ได้ท าการวิเคราะห์และออกแบบการท างานเปิดปิดสวิตซ์ใน
วงจรคอนเวอร์เตอร์แบบสองทิศทางที่ใช้ส าหรับแบตเตอรี่เป็นการส ารองพลังงานจากแบตเตอรี่ในกรณีที่ 
ไฟฟ้าจากหน่วยงานดับ มีระบบ boost จ่ายไฟให้แบตเตอรี่ และ buck เพ่ือ back up คอนเวอร์เตอร์ 
โดยท าการทดลองท่ี  580 watt  ซึ่งใช้กระบวนการ iZVT (integrated zero-voltage transition) และ
มีการน าการควบคุมการไหลของพลังงานด้วยคอนเวอร์เตอร์สองทิศทางมาด าเนินการด้วย ผลคือ 
สามารถลดพลังงานที่สูญเสียจากระบบได้ 

F. Z. Peng และคณะ (2004) ได้น าเสนอวงจรคอนเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แบบสองทิศทางที่
ถูกใช้ส าหรับเซลล์เชื้อเพลิงและแบตเตอรี่ ใช้กระบวนการ Zera-voltage switching (ZVS) แบบ    
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คอนเวอร์เตอร์สองทิศทาง ที่น ามาเปรียบเทียบกับคอนเวอร์เตอร์แบบฟูลและแบบฮาล์ฟบริด ซึ่งใน
บทความนี้จะมีข้อดีคือ ใช้วงจรที่ง่ายไม่ซับซ้อนมีราคาถูกกว่า น้ าหนักก็เบากว่าและซึ่งไม่ใช้ total 
device rating (TDR) penalty และได้ท าการทดสองที่ก าลัง  1.6kW ความถี่ 20 kHz มีประสิทธิภาพ 
ที่วัดได้มากกว่า 94% ของอัตราก าลัง 

Chan, H.L., และคณะ (2003) ได้น าเสนอวงจรคอนเวอร์เตอร์ที่มีการเปิดปิดสวิตซ์เป็นศูนย์
โดยใช้การควบคุมแบบเฟสชิพ บทความนี้ วิเคราะห์ที่ การควบคุมแบบ Phase-shifted ของ DC-DC 
คอนเวอร์เตอร์ ส าหรับการควบคุมแรงดันโหลดชนิด non-linear ซึ่งจ าเป็นต้องใช้สวิตซ์ถึง 4 ตัว 

จากการศึกษาทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นตลอดจนหลักการที่จะน ามาใช้ใน
งานวิจัย ท าให้เกิดแนวคิดในการด าเนินการเพ่ือน าเอาแบตเตอรี่มาต่อทางด้านแรงดันต่ าและมีการ
ด าเนินการน าเซลล์แสงอาทิตย์มาต่อทางด้านแรงดันสูงและเชื่อมโยงกับระบบกริดอินเวอร์เตอร์ จึงต้อง
ท าการทอนแรงดันเพ่ือจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบทางด้านแรงดันต่ าเพ่ือที่จะประจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่
และทบแรงดันทางด้านแรงดันสูงเพ่ือช่วยจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้ากับระบบกริดอินเวอร์เตอร์  ดังจะมี
ขั้นตอนการด าเนินการตามท่ีจะกล่าวในบทต่อไป 
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บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิทยำนิพนธ ์

 
วิทยานิพนธ์นี้น าเสนอระบบการถ่ายเทพลังงานจากโซลาร์เซลล์ด้วยการต่ออนุกรมวงจรคอน

เวอร์เตอร์เรโซแนนท์แบบสองทิศทาง โดยท าการศึกษาและออกแบบให้การสูญเสียของสวิตซ์ในวงจรคอน
เวอร์เตอร์มีน้อยที่สุด จึงมีวิธีก าจัดก าลังสูญเสียจากการสวิตซ์ที่มีความถ่ีสูง ให้ท างานแบบซอร์ฟสวิตช์ชิ่ง 
(Soft Switching) หรือการท างานโดยการสวิตซ์ขณะแรงดันศูนย์ (Zero Voltage Switching : ZVS) ดังนั้น
ในการออกแบบวงจรคอนเวอร์เตอร์เพ่ือให้ท างานภายใต้สภาวะ ZVS จึงมีความส าคัญและมีความ
จ าเป็นต้องมีความเข้าใจหลักการท างานของวงจรคอนเวอร์เตอร์ รวมทั้งเงื่อนไขและตัวแปรต่างๆ ที่ส่งผล
ต่อการท างานในสภาวะนี้ด้วย  

 
3.1  กำรด ำเนินกำรวิทยำนิพนธ์ 

เนื่องด้วยประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์นั้นค่อนข้างต่ า ท าให้การ
ประยุกต์ใช้พลังงานและการจัดเก็บพลังงานที่สะสมไว้ในแบตเตอรี่ จะต้องท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด 
วงจรคอนเวอร์เตอร์ที่ใช้ถ่ายเทพลังงานจะต้องมีการสูญเสียน้อยที่สุด ในส่วนของการควบคุมกระแส 
สามารถท าได้โดยการปรับความกว้างของพัลส์ซึ่งผลการปรับนี้จะส่งผลให้เกิดการสูญเสียขณะสวิตช์เปิดปิด
วงจรได้ ดังนั้น จึงต้องมีการศึกษาพฤติกรรมของการควบคุมนี้ให้อยู่ในโหมดการท างานและทิศทางที่ถูกต้อง 

วิทยานิพนธ์นี้ท าการศึกษา สร้าง และทดสอบระบบที่มีการปรับก าลัง โดยการปรับแบบวัฏจักร
การท างาน (ดิวตี้ไซเคิล) แบบอสมมาตรส าหรับชาร์จประจุซุปเปอร์คาปาซิเตอร์จากพลังงานแสงอาทิตย์ 
โดยจะควบคุมการท างานวงจรสวิตซ์ของคอนเวอร์เตอร์ให้น ากระแสขณะที่แรงดันเป็นศูนย์ตลอดย่านการ
ท างาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยวิทยานิพนธ์นี้จะน าเสนอวงจรคอนเวอร์เตอร์เรโซแนนท์แบบ
สองทิศทางให้ท างานที่ความถี่สูง เพ่ือสร้างแรงดันและกระแสความถี่สูง วิธีนี้อาจก่อให้เกิดก าลังไฟฟ้า
สูญเสียบางส่วน เนื่องจากการที่สวิตช์ท างานแบบฮาร์ดสวิตช์ชิ่ง (Hard Switching) ดังแสดงในรูปที่ 3.1  
แต่สามารถก าจัดก าลังสูญเสียดังกล่าวได้ โดยการแทนที่ด้วยวงจรเรโซแนนท์ ซึ่งท างานแบบซอร์ฟสวิตช ์ชิ่ง 
(Soft Switching) ดังแสดงในรูปที่ 3.2 ส าหรับวิธีการเพ่ิมแรงดันให้ระบบมีค่าพิกัดแรงดันสูงขึ้นจะใช้วิธีการ
ต่ออนุกรมวงจรคอนเวอร์เตอร์ดังกล่าวจ านวน 2 ชุด ดังแสดงในรูปที่ 3.3 เพ่ือท าการศึกษาให้ได้ขนาดพิกัด
แรงดันตามที่ต้องการในเบื้องต้นก่อนและจะพัฒนาระบบให้สามารถเพ่ิมพิกัดแรงดันสูงต่อไป 
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รูปที่ 3.1  สวิตช์ท างานแบบฮาร์ดสวิตช์ชิ่ง (Hard Switching) 
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รูปที่ 3.2  สวิตช์ท างานแบบซอร์ฟสวิตช์ชิ่ง (Soft Switching) 
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รูปที่ 3.3  การต่ออนุกรมวงจรคอนเวอร์เตอร์และให้สวิตซ์ท างานแบบซอร์ฟสวิตช์ชิ่ง 
 
3.2  กำรวิเครำะห์วงจรคอนเวอร์เตอร์ที่ใช้ในวิทยำนิพนธ์ 

จากรูปที่ 3.1 วงจรคอนเวอร์เตอร์ที่ มีการท างานแบบฮาร์ดสวิตช์ชิ่ง (Hard Switching) 
โดยทั่วไปจะเกิดความสูญเสียในช่วงของการสวิตช์ เป็นสาเหตุที่ท าให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มี
ความเครียดสูง อีกทั้งยังท าให้เกิดความร้อนสะสมค่อนข้างมาก ซึ่งการแก้ไขปัญหาที่กล่าวข้างต้นนี้ ท า
ได้โดยการใช้ตัวเหนี่ยวน าและตัวเก็บประจุ ที่เป็นแอลซีเรโซแนนท์มาปรับปรุงให้วงจรคอนเวอร์เตอร์ลด
ความสูญเสียดังกล่าวได้ ซึ่งจะมีหลักการท างานคล้ายกับวงจรบั๊กบูสคอนเวอร์เตอร์ ขดลวดเรโซแนนท์ที่
เพ่ิมเข้ามาในวงจรนี้จะท าหน้าที่เป็นวงจรสนับเบอร์ (Snubber) ท าหน้าที่ป้องกันกระแสเกินในระบบ 
ลดการสูญเสียในตัวสวิตช์ในช่วงเวลาการเปิดปิดการท างานได้ ซึ่งอุปกรณ์ที่เพ่ิมเข้ามาในวงจรคอนเวอร์
เตอร์ จะส่งผลให้การท างานของสวิตช์ S1 สวิตช์ S2 สวิตช์ S3 และ สวิตช์ S4 ดังแสดงในรูปที่ 3.2 และ
รูปที่ 3.3 สามารถท างานในสภาวะแรงดันเป็นศูนย์ (Zero Voltage Switching) ซึ่งการใช้ขดลวดแอลซี  
เรโซแนนท์มีข้อดีหลายด้าน เช่น มีความได้เปรียบในด้านของอุปกรณ์ ที่ไม่ต้องมีการออกแบบวงจรที่ต้อง
มีการเพิ่มรายการอุปกรณ์ เป็นต้น ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 
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3.3  กำรท ำงำนของวงจรคอนเวอร์เตอร์ที่ใช้ในวิทยำนิพนธ์ 
การท างานของระบบการถ่ายเทพลังงานจากโซลาร์เซลล์ด้วยการต่ออนุกรมวงจรคอนเวอร์เตอร์

เรโซแนนท์แบบสองทิศทาง จะรับพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ ที่มีแบตเตอรี่ต่อเข้าด้านแรงดันต่ า เพ่ือ
ถ่ายเทพลังงาน โดยที่จะรักษาระดับแรงดันด้านกริดอินเวอร์เตอร์ให้มีค่าคงที่  จากรูปที่ 3.4 สวิตช์ S1  
และ สวิตช์ S2 จะควบคุมให้ท างานไม่พร้อมกัน โดยปกติแล้วจะให้ สวิตช์ S2 เริ่มท างานก่อน เพ่ือท าให้
ตัวเหนี่ยวน าเกิดการประจุพลังงาน ซึ่งวงจรคอนเวอร์เตอร์ที่มีสวิตช์ S3 และ สวิตช์ S4 ก็จะท างานใน
ลักษณะเดียวกัน ส าหรับการต่ออนุกรมวงจรคอนเวอร์เตอร์นี้เป็นการเพ่ิมแรงดันโดยในทางปฏิบัติ
สามารถเพ่ิมแรงดันได้ 2 เท่า ซึ่งในวิทยานิพนธ์นี้จะไม่เลือกวิธีการเพ่ิมแรงดันของระบบโดยใช้หม้อแปลง 
เนื่องจากหม้อแปลงมีค่าสนามแม่เหล็กค่อนข้างสูงจะส่งผลกระทบต่อวงจร ท าให้ค่าความน่าเชื่อถือของ
วงจรลดลง ส าหรับการใช้วงจรคอนเวอร์เตอร์ต่ออนุกรมกันจ านวน 2 ชุด จะให้ท างานในโหมด 
Interleaved จะเป็นการช่วยกันจ่ายพลังงานให้กับระบบ นอกจากนี้ การปรับค่าวัฏจักรการท างาน ใน
วิทยานิพนธ์นี้เลือกใช้ค่าวัฏจักรการท างานเริ่มต้นที่ร้อยละ 50 เพ่ือศึกษาและปรับปรุงหาค่าที่เหมาะสม
ที่สุดส าหรับวงจร หากปรับค่าวัฏจักรการท างานสูงหรือต่ าเกินไป จะส่งผลให้ชุดวงจรช ารุดและเกิดความ
เสียหายได้ 

 

 
 

รูปที่ 3.4  การต่อวงจรคอนเวอร์เตอร์ที่ใช้ในวิทยานิพนธ์ 
 

3.4  แนวทำงกำรควบคุมของวงจรคอนเวอร์เตอร์แบบสองทิศทำง 
ส าหรับการควบคุมวงจรคอนเวอร์เตอร์จะมีการวงจรควบคุม ดังแสดงในรูปที่ 3.5 เป็นแบบ 

Feedback Circuit โดยจะควบคุมให้ระดับแรงดันด้านแรงสูง (ด้านกริดอินเวอร์เตอร์) ให้มีค่าคงที่ และ
ควบคุมกระแสโดยการควบคุมกระแสแบบพีไอ (PI Control) การเชื่อมต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรคอน
เวอร์เตอร์นี้เพ่ือให้มีการเก็บสะสมพลังงานในช่วงเวลากลางวันที่มีปริมาณพลังงานจากโซลาร์เซลล์
เพียงพอ และสามารถน าพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากการเก็บสะสมในแบตเตอรี่มาใช้เพ่ือจ่ายให้กับระบบกริด
อินเวอร์เตอร์ในช่วงเวลากลางคืนได้  
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รูปที่ 3.5  วงจรควบคุมแบบ Feedback Circuit 
 
3.5  แผนภูมิแสดงขั้นตอนกำรด ำเนินงำนวิจัย 

              

                

Simulation
         

Simulation
                

Simulation
              

      
Simulation

      
Simulation

      
Simulation

      /         
Hardware
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3.6 ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนวิจัย 
มีข้ันตอนในการด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
3.6.1  ค้นคว้า ศึกษาและสรุปรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดท าระบบการถ่ายเทพลังงาน 
3.6.2  จ าลองผลการท างานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
3.6.3  จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือวัดที่จ าเป็นส าหรับงานวิจัย และออกแบบวงจรคอนเวอร์เตอร์ 
3.6.4  สร้างและทดสอบวงจรคอนเวอร์เตอร์ 
3.6.5  สร้างและทดสอบระบบการควบคุมวงจรคอนเวอร์เตอร์ 
3.6.6  วิเคราะห์และเก็บผลการทดลอง 
3.6.7  สรุปผลการศึกษาวิจัย 

 
ตำรำงท่ี 3.1  ระยะเวลาการด าเนินงานวิจัย 

ที ่ กำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 ค้นคว้า หาข้อมูล และ

สรุปงานที่เก่ียวข้อง 
            

2 ออกแบบและจ าลอง
ท างานระบบ 

            

3 จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ทดลองระบบ 

            

4 สร้างและทดสอบวงจร
คอนเวอร์เตอร์ 

            

5 สร้างและทดสอบระบบ
ที่ใช้ในการควบคุม 

            

6 วิเคราะห์และเก็บผลการ
ทดลองที่เกี่ยวข้อง 

            

7 สรุปผลการศึกษาวิจัย             
 
3.7  กำรออกแบบและสรำ้งวงจรคอนเวอร์เตอร์ 

3.7.1  ชุดดีซี ทู ดีซี คอนเวอร์เตอร์แบบสองทิศทาง 
3.7.1.1  ภาคควบคุมวัฏจักรการท างาน (ดิวตี้ไซเคิล) ท าหน้าที่ ควบคุมการปรับค่า   

วัฏจักรการท างาน (ค่าดิวตี้ไซเคิล) ได้ตามความเหมาะสม โดยจะสร้างสัญญาณมอดูเลตความกว้างพัลส์
ควบคุมการสวิตช์ที่เพาเวอร์มอสเฟตให้มีการท างานสลับกันระหว่างโหมดทบแรงดัน กับ โหมดทอน
แรงดัน โดยสัญญาณท่ีได้จะเป็นสัญญาณรูปคลื่นสี่เหลี่ยม 
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3.7.1.2  ภาคชุดขับเกต ท าหน้าที่ ขับสวิตช์เพาเวอร์มอสเฟตทั้งสองตัวให้ท างานตาม
สัญญาณมอดูเลตความกว้างพัลส์ที่ได้จากภาคควบคุมวัฏจักรการท างาน (ดิวตี้ไซเคิล) 

3.7.1.3  ภาคก าลัง ท าหน้าที่ เป็นส่วนของภาควงจรก าลัง ซึ่งท าหน้าที่ในการส่งจ่าย
พลังงานไปยังวงจรคอนเวอร์เตอร์แบบสองทิศทาง โดยอาศัยหลักการท างานของวงจรดีซีทูดีซีคอนเวอร์
เตอร์แบบสองทิศทาง 

3.7.1.4  ภาคแรงดันสูง ท าหน้าที่ เป็นส่วนแรงดันด้านเข้าหรือแรงดันด้านออกของ
วงจรคอนเวอร์เตอร์แล้วแต่กรณกีารใช้งาน 

3.7.1.5  ดีซีบัส ท าหน้าที่เป็น ส่วนที่จะรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าที่ได้จากวงจร     คอน
เวอร์เตอร์ ให้มีค่าคงที่ตลอดเวลา เพื่อที่จะจ่ายให้กับภาคชุดกริดอินเวอร์เตอร์ และ ภาคชุดเก็บพลังงาน 
หรือ คายพลังงาน ต่อไป 

3.7.2  ภาคชุดกริดอินเวอร์เตอร์ ท าหน้าที่ เป็น โหลดของวงจร 
3.7.3  ภาคชุดเก็บพลังงานหรือคายพลังงาน  

ท าหน้าที่ เป็นส่วนที่เก็บพลังงาน หรือ คายพลังงาน ของวงจร โดยส่วนนี้จะใช้
แบตเตอรี่เป็นตัวเก็บพลังงานหรือคายพลังงาน 

3.7.4  ภาคชุดเซลล์แสงอาทิตย์ 
ท าหน้าที่ เป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับวงจรโดยจะจ่ายไฟให้กับกริดอินเวอร์เตอร์ให้ท างาน

และจะชาร์จแบตเตอรี่ด้วย 
3.7.5  ภาคชุดควบคุมการ ตัด-ต่อ วงจร  

ท าหน้าที่เป็นตัว ตัด-ต่อ การท างานของแหล่งจ่ายต่างๆ ที่ป้อนให้กับดีซีบัสและส่วน
ต่างๆ ของวงจร ให้มีความเหมาะสมตามช่วงเวลาในการใช้งาน 

3.7.6  วงจรคอนเวอร์เตอร์ชุดแหล่งจ่ายพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับกริดอินเวอร์เตอร์ 
ประกอบด้วย อุปกรณ์ที่ส าคัญ คือ ตัวเหนี่ยวน าเรโซแนนท์ ตัวเหนี่ยวน าที่เล็กที่สุดของวงจร ตัวเก็บ
ประจุเรโซแนนท์  ตัวเก็บประจุทางด้านออก อุปกรณ์ท่ีท าหน้าที่สวิตช์ วงจรก าลังซ่ึงต้องมีความสามารถ
ท างานได้ที่ความถ่ี 20 กิโลเฮิรตซ์ ซึ่งเป็นความถี่ท่ีเหมาะสมในการสวิตช์ของอุปกรณ์สวิตช์  

3.7.7  การค านวณหาค่าตัวเหนี่ยวน าเรโซแนนท์ ในวงจรทอนแรงดัน – ทบแรงดันของวงจร 
ดีซีทูดีซีคอนเวอร์เตอร์แบบสองทิศทาง ตัวเหนี่ยวน าเรโซแนนท์ เป็นอุปกรณ์ที่ส าคัญมากเนื่องจากมี
หน้าที่เก็บและคายพลังงาน เพ่ือที่จะทบพลังงานและทอนพลังงานให้เหมาะสมกับการใช้งาน เป็นผลให้
ระดับแรงดันทางด้านออกมีค่าสูงกว่าระดับแรงดันที่ด้านเข้า สามารถหาได้จากสมการที่ (3.1) 
 

           
2

( 2 )
r

V V V C
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                      (3.1) 

แทนค่าเพ่ือหาค่าตัวเหนี่ยวน าเรโซแนนท์ 
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                    (3.2) 
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3.7.8  การค านวณหาค่าตัวเหนี่ยวน าที่เล็กที่สุด โดยตัวเหนี่ยวน าเป็นอุปกรณ์ที่เก็บและคาย
ก าลังงาน ซึ่งเป็นผลให้ระดับแรงดันทางด้านออกมีค่าสูงกว่าระดับแรงดันทางด้านเข้า การค านวณหา
ค่าตัวเหนี่ยวน าที่เล็กที่สุดของวงจรค านวณได้จากสมการที่ (3.3) 
 

min

(1 )

2

D R
L

f


                                                         (3.3) 

 
D  คือ  วัฏจักรการท างาน (ดิวตี้ไซเคิล) 

 

                      ( ) (8 5)
0.38

8

O S

O

V V
D

V

 
    (3.4) 

 
แทนค่าเพ่ือหาค่าตัวเหนี่ยวน าที่เล็กที่สุด 
 

min 3

(1 0.38)(10)
155 

(2)(20 10 )
L H


 


                                    (3.5) 

    
3.7.9  การค านวณหาค่าตัวเก็บประจุเรโซแนนท์ สามารถค านวณได้จากสมการที่ (3.6) 

 
2

( 2 )
r

LI
C

V V V

 
  

    
                                                      (3.6) 

 
แทนค่าเพ่ือหาค่าตัวเก็บประจุเรโซแนนท์ 
 

6 2(5 10 )(0.5)
  8.68 

(8)(8 (2 5))
rC nF

 
  

  
                                        (3.7) 

  
ดังนั้น ควรเลือกขนาดตัวเก็บประจุทางด้านออกของวงจรที่มีค่าสูงกว่า 8.68 นาโน   

ฟารัด และแรงดันที่ทนได้ ต้องมีค่าไม่ต่ ากว่าแรงดันด้านออก วิทยานิพนธ์นี้เลือกใช้ขนาดตัวเก็บประจุ   
เรโซแนนซ์ 10 นาโนฟารัด สามารถทนแรงดันได้ 63 โวลต์ 

3.7.10  การค านวณหาค่าตัวเก็บประจุด้านออก ซึ่งในวงจรก าลังของวงจรทอนแรงดัน-ทบ
แรงดัน ดีซีทูดีซีคอนเวอร์เตอร์ ตัวเก็บประจุด้านออกของวงจรมีหน้าที่ในการเก็บพลังงานรูปของประจุ
ไฟฟ้าและท าการจ่ายแรงดันออกให้กับโหลดหรือคายประจุไฟฟ้าเมื่ออุปกรณ์สวิตช์ Turn ON และท า
การเก็บประจุเมื่ออุปกรณ์สวิตช์ Turn OFF ดังนั้นจ าเป็นต้องเลือกตัวเก็บประจุที่สามารถทนแรงดันได้
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เท่าหรือมากกว่าแรงดันด้านออก หากเลือกตัวเก็บประจุที่มีขนาดใหญ่  จะมีส่วนช่วยในการลดแรงดัน
กระเพ่ือมทางด้านออก การค านวณหาค่าตัวเก็บประจุทางด้านออก จากสมการที่ (3.8) 
 

O
o

O

I D
C

f V



                                               (3.8) 

 
แทนค่าเพ่ือหาค่าตัวเก็บประจุทางด้านออก 
 

3

0.5 38
118.75

20 10 8
oC F


 

 
              (3.9) 

 
ดังนั้นควรเลือกขนาดตัวเก็บประจุทางด้านออกของวงจรที่มีค่าสูงกว่า 118.75     ไม

โครฟารัด และแรงดันที่ทนได้ต้องไม่ต่ ากว่าแรงดันด้านออก วิทยานิพนธ์นี้เลือกใช้ขนาดตัวเก็บประจุ
ทางด้านออก 220 ไมโครฟารัด ทนแรงดันได้ 63 โวลต์ ในการเลือกค่าตัวเก็บประจุหากใช้ค่าที่มีความจุ
ยิ่งสูงจะท าให้แรงดันกระเพ่ือมทาง ด้านออกมีค่าลดลง แต่ค่าความจุของตัวเก็บประจุจะต้องไม่น้อยกว่า
ค่าท่ีค านวณได้ ถ้าเลือกตัวเก็บประจุที่มีค่าความจุและอัตราทนแรงดันสูง ราคาก็จะสูงตามไปด้วยจึงต้อง
พิจารณาเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

3.7.11  การเลือกอุปกรณ์สวิตช์ 
อุปกรณ์สวิตช์ในวงจรทอนแรงดัน-ทบแรงดัน ดีซีทูดีซีคอนเวอร์เตอร์ ควรเลือก

อุปกรณ์ที่สามารถท างานได้ดีที่ความถี่สูง เวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะค่อนข้างสั้น ในวิทยานิพนธ์นี้
เลือกใช้เพาเวอร์มอสเฟต ท าหน้าที่เป็นอุปกรณ์สวิตช์ เวลาที่ใช้ในการสับสวิตช์ อยู่ในช่วงนาโนวินาที 
และในวงจรขับเพาเวอร์มอสเฟตนั้น สามารถท าได้ง่าย เพราะสมารถควบคุมได้ด้วยแรงดันและกระแส
ด้านเข้า ซึ่งมคี่าค่อนข้างต่ า  

โดยได้ เลือกใช้ เพาเวอร์มอสเฟต เบอร์  IRF3205 ของบริษัท International 
Rectifier ซึ่งมีคุณลักษณะสมบัติต่างๆ ที่ส าคัญ ดังนี้ ความต้านทานระหว่างขาเดรนและซอร์ส ขณะ
น ากระแส ( ) 0.008DS onR   โอห์ม ซึ่งมีค่าต่ ามาก แรงดันตกคร่อมระหว่างขาเดรนและขาซอร์ส ( DSV ) 
ที่ทนได้ 55 โวลต์ กระแสเดรน ( DI ) สูงสุดที่สามารถไหลผ่านได้ 110 แอมแปร์ 
 

 
 
รูปที ่3.6  เพาเวอร์มอสเฟต เบอร์ IRF3205  
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3.8  แบบจ ำลอง (Simulation) 
3.8.1  แบบจ าลองการท างานของระบบถ่ายเทพลังงานจากโซลาร์เซลล์ด้วยการต่ออนุกรม

วงจรคอนเวอร์เตอร์เรโซแนนท์แบบสองทิศทางโดยประยุกต์ใช้โปรแกรม POWER SIMULATION (PSIM) 
ดังแสดงในรูปที่ 3.7 
 

 
 

รูปที ่3.7  วงจรจากการจ าลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์   
 

3.8.2  จากแบบจ าลองการท างานของระบบถ่ายเทพลังงานจากโซลาร์เซลล์ด้วยการต่อ
อนุกรมวงจรคอนเวอร์เตอร์เรโซแนนท์แบบสองทิศทาง โดยประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย 
POWER SIMULATION (PSIM) สามารถหาสมการที่ใช้ควบคุมและรักษาระดับแรงดัน หรือควบคุม
แรงดันที่บัส dcV ได้ตามสมการ ดังนี้ 
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3.8.3  จากจ าลองการท างานของระบบถ่ายเทพลังงานจากโซลาร์เซลล์ด้วยการต่ออนุกรม

วงจรคอนเวอร์เตอร์เรโซแนนท์แบบสองทิศทางโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะวิเคราะห์ช่วงที่
สวิตช์วงจรคอนเวอร์เตอร์น ากระแสโดยพบว่า สวิตช์จะมีการสูญเสียเป็นศูนย์เพราะสวิตช์น ากระแส
ขณะที่แรงดันเป็นศูนย์ และเมื่อสวิตช์วงจรคอนเวอร์เตอร์หยุดน ากระแส จะเห็นได้ว่าการสูญเสียมีค่า
ลดลงด้วยเพราะแรงดันที่ตกคร่อมสวิตซ์นั้นค่อยๆ เพ่ิมขึ้น ผลที่เกิดเช่นนี้ เนื่องจากคาปาซิเตอร์ที่ต่อ
คร่อมอยู่กับสวิตช์นั่นเอง ส าหรับการควบคุมวงจรคอนเวอร์เตอร์ จะควบคุมให้แรงดันด้านเข้าของกริด
อินเวอร์เตอร์มีค่าคงที่ 

 
3.9  ชุดวงจรคอนเวอร์เตอร์เรโซแนนท์แบบสองทศิทำง  

วงจรคอนเวอร์เตอร์เรโซแนนท์ที่ท างานแบบชอร์ฟสวิตช์ชิ่ง (Soft Switching) ส าหรับการ
เพ่ิมแรงดันนั้นจะใช้วิธีต่ออนุกรมวงจรคอนเวอร์เตอร์ดังกล่าวเพ่ือศึกษาให้เกิดแรงดันที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และชุดควบคุมส าหรับวงจรคอนเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แบบสองทิศทาง
ดังแสดงในรูปที่ 3.8 

 
 

รูปที่ 3.8  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และชุดควบคุมวงจรคอนเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แบบสองทิศทาง 
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บทท่ี 4 
ผลการทดลอง 

 
ระบบถ่ายเทพลังงานที่น ามาใช้ในวิทยานิพนธ์นี้ เป็นสวิตช์วงจรคอนเวอร์เตอร์เรโซแนนท์

ท างานแบบซอร์ฟสวิตช์ชิ่ง (Soft Switching) เทคนิคการเพ่ิมแรงดัน จะใช้วิธีการน าวงจรคอนเวอร์เตอร์
ดังกล่าวจ านวน 2 วงจร ต่ออนุกรมกันเพ่ือศึกษาการเพิ่มแรงดันให้สูงขึ้น และสามารถใช้งานกับโหลดได้
เบื้องต้นก่อน โดยมีรายละเอียดผลการทดลองทั้งที่ได้จากแบบจ าลอง (Simulation Results) และผลการ
ทดลองที่ได้จากห้องปฏิบัติการ (Experimental Results) มีผลการทดลอง ดังนี้ 
 
4.1  ผลการทดลองที่ได้แบบจ าลอง (Simulation Results) 

ผลจากการจ าลองการท างานของระบบถ่ายเทพลังงานจากโซลาร์เซลล์ด้วยการต่ออนุกรม
วงจรคอนเวอร์เตอร์เรโซแนนท์แบบสองทิศทาง ช่วงที่สวิตช์วงจรคอนเวอร์เตอร์น ากระแสนั้น จะมีการ
สูญเสียเป็นศูนย์เพราะสวิตช์น ากระแสขณะที่แรงดันเป็นศูนย์ และเมื่อสวิตช์วงจรคอนเวอร์เตอร์หยุด
น ากระแส จะเห็นได้ว่าการสูญเสียมีค่าลดลงด้วยเพราะแรงดันที่ตกคร่อมสวิตซ์นั้นค่อยๆ เพ่ิมขึ้น ผลที่
เกิดเช่นนี้ เนื่องจากคาปาซิเตอร์ที่ต่อคร่อมอยู่กับสวิตช์นั่นเอง ส าหรับการควบคุมวงจรคอนเวอร์เตอร์ 
จะควบคุมให้แรงดันด้านเข้าของกริดอินเวอร์เตอร์มีค่าคงที่ กล่าวคือเมื่อแรงดันทางด้านแรงดันต่ า   
(ด้านแบตเตอรี่) มีค่าต่ าลง ระบบถ่ายเทพลังงานจะประจุกระแสเข้าไปอย่างรวดเร็ว และเมื่อแรงดัน
ทางด้านแรงดันสูง (ด้านกริดอินเวอร์เตอร์) มีค่าต่ าลง ระบบถ่ายเทพลังงานก็จะจ่ายกระแสที่เก็บสะสม
ไว้ในแบตเตอรี่ จ่ายไปยังด้านแรงดันสูงอย่างรวดเร็วด้วย ซึ่งระบบถ่ายเทพลังงานนี้จะแสดงดังรูปที่ 4.1 

 

 
 

รูปที่ 4.1  ระบบถ่ายเทพลังงานจากโซลาร์เซลล์ด้วยการต่ออนุกรมวงจรคอนเวอร์เตอร์เรโซแนนท์แบบ 
สองทิศทาง 
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รูปที่ 4.2  การท างานของสวิตช์ S1 และ สวิตช์ S2 
 

ZVS

Switch S3

Voltage of S3 Current of S3

Switch S4

Voltage of S4 Current of S4

ZVS

 
 

รูปที่ 4.3  การท างานของสวิตช์ S3 และ สวิตช์ S4 
 

ผลการทดลองที่ได้จากแบบจ าลองโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ จะแสดงรูปแรงดันและกระแส
ขณะที่สวิตช์ของวงจรคอนเวอร์เตอร์ท างาน โดยสวิตช์ S2 และ สวิตช์ S4 เริ่มท างานก่อน ซึ่งจะเห็นได้
ว่าขณะที่แรงดันที่ตกคร่อมสวิตช์นั้น จะไม่มีกระแสไหลผ่าน โดยที่สวิตช์จะน ากระแสในขณะที่แรงดันมี
ค่าเป็นศูนย์ การไหลของกระแสจะเริ่มน ากระแสในช่วงที่ไดโอดด้านลบก่อน หลังจากนั้น เมื่อถึงจุดที่
แรงดันเป็นศูนย์ สวิตช์ก็จะเริ่มน ากระแสในช่วงที่เป็นด้านบวก ดังแสดงในรูปที่ 4.2 และ รูปที่ 4.3 
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4.2  ผลการทดลองที่ได้จากห้องปฏิบัตกิาร (Experimental Results)  
4.2.1  ชุดวงจรคอนเวอร์เตอร์เรโซแนนท์แบบสองทิศทางดังแสดงในรูปที่ 4.4 

 

 
 

รูปที่ 4.4  ชุดวงจรคอนเวอร์เตอร์ 
 

งานวิจัยนี้ได้น าเสนอวงจรคอนเวอร์เตอร์เรโซแนนท์ที่ท างานแบบชอร์ฟสวิตช์ชิ่ง (Soft 
Switching) ส าหรับการเพ่ิมแรงดันนั้นจะใช้วิธีต่ออนุกรมวงจรคอนเวอร์เตอร์ดังกล่าวเพ่ือศึกษาให้เกิด
แรงดันที่มปีระสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งได้ก าหนดตัวแปรเบื้องต้นส าหรับการทดลองในครั้งนี้ ดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 PARAMETERS OF THE SYSTEM 

Item Symbol Value 
DC voltage from DC Bus VHigh 48 V 
DC voltage from batteries  VBatt 1,2  12 V 
Switching Frequency  f 35 kHz 
Resonant capacitor Cr1 , Cr2 , Cr3 , Cr4 1 µF 
Resonant inductor  Lr1 , Lr2 36 µH 
Output capacitor  Co1 , Co2 , Co3 ,Co4 220 µF 
Choke Inductor L1 , L2 2.6mH 
Switches  S1 S2 S3 S4 IRF3205 
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4.2.2  ผลการทดลองโดยการต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรคอนเวอร์เตอร์ และเบื้องต้นจะใช้
โหลดเป็นความต้านทานที่มีขนาด 1,000 โอห์ม ดังแสดงในรูปที่ 4.5 โดยมีอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการ
ทดลอง ดังนี้  

4.2.2.1  ออสซิลโลสโคป Tektronix รุ่น TDS2004C 
4.2.2.2  เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับโปรแกรม Keil uVision 5 
4.2.2.3  แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า 
4.2.2.4  เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด ยี่ห้อ pro'skit รุ่น mt-4002 

 

L1

S1 Cr1
Lr1

S2 Cr2

Co1

Co2

L2

S3 Cr3
Lr2

S4 Cr4

Co3

Co4

V battery 1

V battery 2

R 1000 ohm

 
 

รูปที่ 4.5  การต่อแบตเตอรี่กับใช้โหลดเป็นความต้านทานขนาด 1,000 โอห์ม 
 

Switch S1

Switch S2
 

 
รูปที ่4.6  สัญญาณขับเกตของสวิตช์ S1 และ สวิตช์ S2  
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Switch S4

Switch S3

 
 

รูปที่ 4.7  สัญญาณขับเกตของสวิตช์ S3 และ สวิตช์ S4  
 

จากรูปที่ 4.6 และรูปที่ 4.7 จะแสดงรูปสัญญาณขับเกตของสวิตช์ โดยสวิตช์ S2 และ 
สวิตช์ S4 เริ่มท างานก่อน โดยที่สวิตช์ S1 และสวิตช์ S3 จะท างานได้ก็ต่อเมื่อ สวิตช์ S2 และสวิตช์ S4 
หยุดท างานแล้ว จะเห็นได้ว่าขณะที่แรงดันที่ตกคร่อมสวิตช์จะไม่มีกระแสไหลผ่าน โดยกระแสจะไหล
ผ่านได้ก็ต่อเมื่อสวิตช์มีแรงดันเป็นศูนย์ การไหลของกระแสที่ไหลผ่านสวิตช์นั้นจะเริ่มน ากระแสในช่วงที่
ไดโอดด้านลบก่อน หลังจากนั้นเมื่อถึงจุดที่แรงดันของสวิตช์เป็นศูนย์ สวิตช์จะเริ่มน ากระแสในช่วงที่เป็น
ด้านบวก โดยมีรูปแสดงลักษณะการท างานของสวิตช์ S1 สวิตช์ S2 สวิตช์ S3 และ สวิตช์ S4 ตามรูปที่ 
4.8 ถึงรูปที่ 4.11 ส าหรับการทดลองสัญญาณขับเกตของสวิตช์ทั้งสองตัวนั้น จะต้องมีช่องว่างของ
ช่วงเวลาวิกฤต อยู่เล็กน้อย เพ่ือป้องกันการลัดวงจรของอินเวอร์เตอร์ โดยในวิทยานิพนธ์นี้มีค่าอยู่
ประมาณ 2.2 ไมโครวินาที ซึ่งเหมาะกับค่าการท างานและหยุดท างานของสวิตช์  
 

 
 

รูปที ่4.8  แรงดันและกระแสของสวิตช์ S1 โหลด R 1,000 โอห์ม และค่าวัฏจักรการท างานร้อยละ 50  
 

VS1 

IS1 
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รูปที ่4.9  แรงดันและกระแสของสวิตช์ S2 โหลด R 1,000 โอห์ม และค่าวัฏจักรการท างานร้อยละ 50 

 

 
 
รูปที ่4.10  แรงดันและกระแสของสวิตช์ S3 โหลด R 1,000 โอห์ม และค่าวัฏจักรการท างานร้อยละ 50 
 

 
 

รูปที ่4.11  แรงดันและกระแสของสวิตช์ S4 โหลด R 1,000 โอห์ม และค่าวัฏจักรการท างานร้อยละ 50 

VS2 

IS2 

VS3 

IS3 

VS4 

IS4 
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4.2.3  ผลการทดลองของการต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรคอนเวอร์เตอร์ พร้อมทั้งเชื่อมต่อ
ระบบกริดอินเวอร์เตอร์ โดยมีแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ต่อเข้าด้านแรงดันสูง (ด้านกริด
อินเวอร์เตอร์) ดังแสดงในรูปที่ 4.12 
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รูปที่ 4.12  การต่อระบบถ่ายเทพลังงานกับกริดอินเวอร์เตอร์และโซลาร์เซลล์ 
 

จากรูปที่ 4.13 ถึง รูปที่ 4.20 เป็นการทดลองการท างานจริงของระบบถ่ายเทพลังงาน
วงจรคอนเวอร์เตอร์ในโหมดทบแรงดัน และโหมดทอนแรงดัน มีการปรับค่าวัฏจักรการท างานที่       
ร้อยละ 50 และร้อยละ 40 ตามล าดับ โดยจะแสดงรูปกระแสและแรงดันขณะสวิตช์อยู่ในโหมดการ
ท างาน โดยการไหลของกระแสนี้จะเริ่มน ากระแสที่ไดโอดในด้านลบ เมื่อถึงจุดที่แรงดันเป็นศูนย์ สวิตช์ก็
จะเริ่มน ากระแสในด้านบวก ในการทดลองการท างานจริงที่รูปคลื่นแรงดันจะเกิดสัญญาณรบกวน       
มีสาเหตุเกิดจากตัวเหนี่ยวน าที่ใช้ในวงจรและการสวิตช์ชิ่ง ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการท างานของวงจร
แต่อย่างใด 

 

 
 

รูปที ่4.13  กระแสและแรงดันของสวิตช์ S1 และค่าวัฏจักรการท างานร้อยละ 50 

VS1 

IS1 
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รูปที่ 4.14  กระแสและแรงดันของสวิตช์ S2 และค่าวัฏจักรการท างานร้อยละ 50 
 

 
 

รูปที่ 4.15  กระแสและแรงดันของสวิตช์ S3 และค่าวัฏจักรการท างานร้อยละ 50 
 

 
 

รูปที ่4.16  กระแสและแรงดันของสวิตช์ S4 และค่าวัฏจักรการท างานร้อยละ 50 
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รูปที ่4.17  กระแสและแรงดันของสวิตช์ S1 และค่าวัฏจักรการท างานร้อยละ 40 
 

 
 

รูปที่ 4.18  กระแสและแรงดันของสวิตช์ S2 และค่าวัฏจักรการท างานร้อยละ 40 
 

 
 

รูปที่ 4.19  กระแสและแรงดันของสวิตช์ S3 และค่าวัฏจักรการท างานร้อยละ 40 
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รูปที่ 4.20  กระแสและแรงดันของสวิตช์ S4 และค่าวัฏจักรการท างานร้อยละ 40 
 

 
 

รูปที ่4.21  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันด้านออก กับการปรับค่าวัฏจักรการท างาน 
 

จากรูปที่ 4.21 จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันด้านออกกับการปรับค่าวัฏจักรการ
ท างานจะเห็นได้ว่าเมื่อค่าวัฏจักรการท างานมีค่าน้อย แรงดันด้านออกจะมีค่ามาก ส าหรับวิทยานิพนธ์นี้
ก าหนดให้แรงดันด้านออก คือ แรงดันด้านกริดอินเวอร์เตอร์ โดยทดลองปรับค่าวัฏจักรการท างาน    
ร้อยละ 10 สามารถวัดแรงดันด้านแรงสูง (ด้านกริดอินเวอร์เตอร์) เท่ากับ 150.4 โวลต์ และเมื่อค่าวัฏจักร
การท างานให้มีค่ามาก แรงดันด้านออกจะมีค่าน้อย ซึ่งการทดลองปรับค่าวัฏจักรการท างานร้อยละ 50  
สามารถวัดแรงดันได้ 48.2 โวลต์  
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ตารางที ่4.2  แรงดันด้านออก และการค่าวัฏจักรการท างาน 

 
4.3  สรุป 

ผลการทดลองของระบบถ่ายเทพลังงานจากโซลาร์เซลล์ด้วยการต่ออนุกรมวงจรคอนเวอร์
เตอร์เรโซแนนท์แบบสองทิศทาง จะท าการศึกษาวิเคราะห์การท างาน การควบคุมวงจร รวมไปถึงการ
ทดลองเชื่อมต่อทั้งแบตเตอรี่และโซลาร์เซลล์เข้าด้วยกัน ซึ่งจะน าผลการจ าลองโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์มาประยุกต์และปรับปรุงข้อมูลให้เหมาะสมเพ่ือน าข้อมูลที่ได้นี้ไปท าการทดลองจริงกับ
อุปกรณ์สวิตช์วงจรคอนเวอร์เตอร์ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งผลจากการทดลองจริงจะเห็นได้ว่าการปรับ 
ค่าวัฏจักรการท างานร้อยละ 50 วัดแรงดันด้านเข้าของระบบกริดอินเวอร์เตอร์ได้ 48.2 โวลต์ เมื่อปรับ
ค่าวัฏจักรการท างานร้อยละ 10 จะสามารถเพ่ิมแรงดันด้านเข้าของระบบกริดอินเวอร์เตอร์ได้ ซึ่งวัด
แรงดันได้เท่ากับ 150.4 โวลต์ และสามารถควบคุมวงจรคอนเวอร์เตอร์ให้ท างานในย่านที่เหมาะสมได้  

Duty Cycle 
(Percentage) 

Output Voltage 
(Volts) 

50% 48.2 

40% 59.8 

30% 76.4 

20% 118.2 

10% 150.4 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัยและขอ้เสนอแนะ 

 
จากการศึกษาระบบถ่ายเทพลังงานจากโซลาร์เซลล์ด้วยการต่ออนุกรมวงจรคอนเวอร์เตอร์   

เรโซแนนท์แบบสองทิศทาง พิจารณาเงื่อนไขการทดลองโดยก าหนดให้ระบบถ่ายเทพลังงานเชื่อมต่อ
แหล่งจ่ายพลังงานจากโซลาร์เซลล์พร้อมทั้งเชื่อมต่อแบตเตอรี่เพ่ือท างานร่วมกัน และท าการศึกษาให้
ระบบถ่ายเทพลังงานนี้ สามารถรักษาระดับแรงดันด้านกริดอินเวอร์เตอร์ให้เหมาะสม ผลที่ได้จากการ
ทดสอบสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 
5.1  สรุปผลการท าวิทยานิพนธ์ 

5.1.1  ในการศึกษาระบบการถ่ายเทพลังงานวงจรคอนเวอร์เตอร์เรโซแนนท์แบบสองทิศทาง
ด้วยการจ าลองผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น สามารถศึกษาลักษณะสัญญาณขับเกต ลักษณะแรงดันที่
ตกคร่อมสวิตช์ ลักษณะของกระแสที่ไหลผ่านวงจรคอนเวอร์เตอร์ รวมไปถึงการศึกษาเพ่ือปรับค่าวัฏจักร
การท างานในย่านต่างๆ โดยก าหนดให้มีการทดลองที่ใช้โหลดเป็นความต้านทานขนาด 1,000 โอห์ม ผล
จากการจ าลองที่ได้สามารถก าหนดค่าตัวแปรเบื้องต้นและหาค่าท่ีเหมาะสมเพ่ือใช้ส าหรับการทดลองได้ 

5.1.2  ในการศึกษาระบบการถ่ายเทพลังงานวงจรคอนเวอร์เตอร์เรโซแนนท์แบบสองทิศทาง
ด้วยการต่อแบตเตอรี่ขนาดพิกัด 12 โวลต์ ต่อเข้ากับชุดวงจรคอนเวอร์เตอร์ที่มีขนาดพิกัดต่อ 1 ชุด     
ไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ และในเบื้องต้นนี้จะใช้โหลดที่เป็นความต้านทานขนาด 1,000 โอห์ม และ
ท าการศึกษาระบบการถ่ายเทพลังงานโดยการเชื่อมต่อระบบกริดอินเวอร์เตอร์ที่มีขนาดพิกัด 600 วัตต์ 
และใช้แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ที่มีขนาดพิกัด 150 วัตต์ ต่อเข้าด้านแรงดันสูง (ด้านกริด
อินเวอร์เตอร์) ระบบถ่ายเทพลังงานวงจรคอนเวอร์เตอร์นี้จะท างานในโหมดทบแรงดันและโหมดทอน
แรงดัน ซึ่งทดลองปรับค่าวัฏจักรการท างานร้อยละ 50 วัดแรงดันด้านแรงสูง (ด้านกริดอินเวอร์เตอร์) 
เท่ากับ 48.2 โวลต์ และทดลองปรับค่าวัฏจักรการท างานร้อยละ 10 จะเห็นได้ว่า ค่าแรงดันด้านแรงสูง
จะเพ่ิมขึ้น โดยวัดได้เท่ากับ 150.4 โวลต์ ผลจากศึกษานี้สามารถรักษาระดับแรงดันด้านแรงสูงได้      
โดยสวิตช์เป็นแบบน ากระแสขณะที่แรงดันเป็นศูนย์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าช่วงที่สวิตช์น ากระแสนั้นจะมีการ
สูญเสียเป็นศูนย์เพราะน ากระแสที่สภาวะเป็นศูนย์ และเมื่อสวิตช์หยุดน ากระแสแล้วการสูญเสียจะลดลง
เนื่องจากแรงดันที่ตกคร่อมสวิตช์ค่อยๆ เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากการต่อคาปาซิเตอร์ที่ต่อขนาน
อยู่กับสวิตช์ โดยวิทยานิพนธ์นี้จะเลือกให้มีการควบคุมวงจรคอนเวอร์เตอร์ให้ประจุกระแสอย่างรวดเร็ว
หากตรวจพบว่าแรงดันทางด้านแรงดันต่ า (ด้านแบตเตอรี่) มีค่าต่ าลงมาก และในขณะเดียวกันก็จะ
ควบคุมให้วงจรคอนเวอร์เตอร์สามารถถ่ายเทพลังงานจากแบตเตอรี่ไปยังระบบกริดอินเวอร์เตอร์ได้  
โดยให้มีการจ่ายกระแสอย่างรวดเร็วเพ่ือรักษาระดับแรงดันด้านระบบกริดอินเวอร์เตอร์ให้มีค่าคงที่และ
เหมาะสมตามความต้องการได้  
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5.2  ข้อเสนอแนะ 
นอกจากนี้ระบบไฟฟ้าที่ใช้ตามที่พักอาศัยโดยทั่วไปจะมีแรงดัน 220 โวลต์ ซึ่งสูงกว่าพิกัด

แรงดันของแบตเตอรี่ ดังนั้นการน าพลังงานจากแบตเตอรี่มาใช้จะต้องเพ่ิมระดับแรงดันให้สูงขึ้น โดยใน
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จะทดลองเพ่ิมแรงดันโดยการต่ออนุกรมคอนเวอร์เตอร์จ านวน 2 ชุด เพ่ือศึกษา
หลักการและกระบวนการท างานในการเพ่ิมระดับแรงดันในเบื้องต้น ซึ่งสามารถเพ่ิมพิกัดแรงดันของ
ระบบได้สูงสุดที่ 150.4 โวลต์ ดังนั้น หากต้องการเพ่ิมระดับแรงดันสูงขึ้นอีก ก็สามารถเพ่ิมจ านวนชุด
ของวงจรคอนเวอร์เตอร์ได้แต่ควรระวังก าลังไฟฟ้าสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในระบบต่อไป 
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Abstract—This paper proposes the series connected 
bidirectional soft switching resonant converter (BSRC). The 
BSRC is composed of 4 switches to increase the DC bus voltage 
for transferring the energy of PV and energy storage. The modes 
of operation divide in two modes for operating bidirectional 
voltages. The first part is the boost mode which is controlled for 
the constant 48 volts from batteries (VBatt 1,2) to the DC voltage 
buses (VHigh) and second is buck mode at 24 volts for charging 
the batteries. The asymmetrical duty cycle control techniques 
(ADC) is proposed to control the constant input voltage for 
charging battery and DC voltage buses. The simulation and 
experimental results were given to verify the operation principles 
of the proposed BSRC and to evaluate its power regulation. 

Keywords—bidirectional resonant converter, soft switching, 
zero voltage switching (ZVS) 

I. INTRODUCTION

This is due to the limited availability of natural energy 
sources and the ever increasing demand for energy. There is a 
need for renewable energy sources to reduce energy costs in 
the country. It has supported the installation of solar power 
systems from the government and very small power producer 
(VSPP). In addition, other factors, such as the price of the 
system (solar panels and power electronics devices) that 
continued to reduce. The use of solar energy as a source of 
renewable energy is increasingly popular. But the relatively 
low efficiency of solar cells, energy storage should be 
maximized where the energy transfer system should have the 
least loss. There are two losses of switch in the converter 
circuit that has the loss of conduction and switching. The both 
losses depend on the current that through the switch and the 
turned on characteristics of switches. In practical, the switching 
losses can be reduced by using the LC resonant circuit [1], [2]. 
Resonant converters are used in power electronic applications 
because their characteristics are better than the non-resonant 
converters, including soft-switching in all switches, low EMI, 
high frequency operation for reducing the filter and high 
efficiency. 

The zero voltage switching (ZVS) [3] is the soft switching 
method making the zero voltage across the switch when the 
switches are turn on. The ZVS eliminates capacitive turn-on 
losses, and decreases turn-off switching losses by slowing 
down the rise in voltage, reducing the crossing between the 
current through switch and the voltage across it. The 
bidirectional resonant converter [4] is the new adopted for high 

efficiency of power energy conversion in applications such as 
DC power system or UPS off grid inverter. The soft switched 
should have ZVS in two transferring buck and boost modes. 

The general bidirectional converter is available to transfer 
the power in bidirectional direction between input and output 
of converter. The input refers to the batteries connected to the 
low voltage bus with bidirectional converter. It allows them to 
be transferred to higher DC bus. The BSRC is classified in two 
types between including and without transformer. The circuit 
of bidirectional converter needs to reduce the sizing; therefore, 
the switching frequency have to adjust higher. However, the 
increment of operating frequency results in losses of switching 
at the switch. The soft switching technique needs to use 
resonant tank in the bidirectional converters.  

In some applications, resonant converter is used in the 
higher voltage level applications such as power system of 
renewable energy. They must be use the transformer that may 
be heat and losses. Therefore, it is necessary to study the 
increasing of DC bus voltage. The series converters will be 
used to increase the voltage such as UPS of off grid inverter or 
DC voltage transferring. 

This paper proposes the series connected bidirectional ZVS 
DC-DC resonant converter. The proposed goals to increase the
DC bus voltage for transferring the energy of PV and energy
storage. The operation mode of the converter can be classified
to two modes for operating bidirectional voltages. Firstly, it is
operated into the boost mode, which is controlled for the
constant 48 volts from batteries (VBatt 1,2) to the DC voltage
buses (VHigh). And then, it is controlled into buck mode at 24
volts for charging the batteries. The asymmetrical duty cycle
control techniques (ADC) is proposed to control the constant
input voltage for charging battery and DC voltage buses. The
simulation and experimental results are given to verify the
operating principles of the proposed BSRC and to evaluate its
power regulation.

II. PROPOSED BIDIRECTIONAL CONVERTER

A. Conventional Bidirectional Converter

Fig. 1 shows the conventional bidirectional converter,
which is prepared to operate for transferring the power between 
the low voltage (VLow) and high voltage (VHigh). The converter 
can be operated into boost mode and buck mode by adjusting 
the duty cycle of switches S1 and S2. 

This research paper was supported by National Research Council of
Thailand and Rajamangala University of Technology Thanyaburi by Grant 
Project Number: 349535. 

IEECON 2018, Krabi, Thailand
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Fig. 1. Conventional Bidirectional converter. 
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Fig. 2. Circuit configuration of the BSRC. 

However, this topology has the high switching loss during 
turn-on and turn-off. And also, the inductor current has high 
ripple ratio because of the hard switching control in the 
converter. 

B. The Series Connected Bidirectional Soft Switching 
Resonant Converter 

Fig. 2 shows the proposed series connected BSRC, which is 
consists of the two bidirectional resonant converters. They are 
connected in series for boosting DC bus voltage level. Another 
converter comprises the two switch (MOSFETs), an inductor 
(Ls), resonant inductor (Lr), two resonant capacitors (Cr) and 
two parallel capacitors (Co). Through utilizing these elements, 
All switches are performed as ZVS during turn-on or turn-off 
period. Consequently, the switching losses are not occur on the 
operation of the converter. 

The operation of series connecting of BSRC can be divided 
2 modes as boost mode and buck mode. In the boost mode, the 
converter transfers the power from VBatt1 and VBatt2 to VHigh. In 
this mode, the switch S2 and S4 are operated as a main switch, 
and switch S1 and S3 are used as an auxiliary switch. On the 
other hand, the switch S1 and S3 are behaved as a main switch, 
and S2 and S4 are operated as an auxiliary switch. The anti-
parallel diodes receive the forward bias when the reverse 
current occurs on the switch (MOSFET). By the way, the 
characteristics of MOSFET has usually small conduction losses 

because its ON resistance (RDSon) is very low. The storage 
energy is used as the lower bus. The energy source (VHigh) is 
connected to the DC-Bus of the grid connected inverter system 
and PV power source. 

The mode operation of the BSRC is a procedure to increase 
the efficiency to be higher than the conventional converter by 
allowing the power devices (MOSFETs and IGBTs), which are 
behaved as ZVS. Furthermore, the most problem of the power 
devices have two issues causing switching loss in their devices. 
The main issues are the switching losses in a MOSFET 
because of the diode restoration charge and output capacitance. 
And also, the characteristics of an IGBT have the current 
tailing problem and stray inductances, which cause the 
switching losses. Therefore, the ZVS and/or ZCS can moderate 
these losses [6]. 

The switch procedure of the BSRC generates the square 
wave voltages that contains odd harmonics as in the traditional 
PWM converters at switching frequency. It is similar to 
sinusoidal current and filter, which occur at same frequency 
with the switching frequency. It appears the flowing over the 
switches while a resonant tank is implemented to circuit. By 
changing at switching frequency, the phase of the current with 
respect to switch voltage and the magnitude of the load current 
and voltage can be changed [1],[2],[7]. 

In this paper, a photovoltaic energy transfer system with a 
bi-directional resonant circuit series converter is proposed. It is 
shown in Fig. 6. The switching current is zero because of the 
zero current switch. It can be seen that the switch has lost its 
power due to the voltage drop across the switch. This is 
because the capacitor is stuck to the switch. At control circuit, 
when the low voltage level is low, the circuit charges rapidly. 
Conversely, when the high voltage level is low, the circuit 
needs to supply electricity rapidly. Therefore, the photovoltaic 
system with bi-directional resonant converter circuits was 
proposed to allow the system to transfer energy on both sides. 
It will control the converter to perform into the switch area 
while the voltage level is zero. 

The output voltage VHigh relationship with the low voltage 
VBatt1, VBatt2, and the duty cycle (D), which are expressed by 
Eqs. (1) and (2) : 

 Batt1 Batt2
High

V V
V

D D
   = +   
   

, (1) 

 
High

nnV
V

D
= . (2) 

While the converter is started to operate in the mode 3, the 
direction of resonant inductor current (iLr) is changed to the 
opposite side due to the current flowing through main inductor. 
The main inductor current will be decreased. it can be 
represented as Eq. (3). On the other hand, the resonant inductor 
current will be increased. It also can be expressed as Eq. (4). 
This operation mode will be finished, while the magnitude of 
current iL and iLr becomes equal to each other. 

IEECON 2018, Krabi, Thailand



 
2( ) ( )O

L

V
i t t I

L
= − + , (3) 

 1
1,2 ( ) ( )O

Lr

V
i t t

L
= . (4) 

≥

 

Fig. 3. Feedback Circuit 

From the operation of BSRC, the proposed converter 
requires a closed-loop control strategy to regulate the DC 
voltage of the system. In this paper, the PI controller, which is 
shown in Fig. 3, is used for controlling the battery and solar 
cell voltages. The controller has 2 parameters as expressed in 
Eq. (5).  

 ( ) ( ) ( ) ,p iu t k e t k e t dt= +   (5) 

where kp is the proportional gain constant and ki the integral 
gain constant.  

III. SIMULATION AND EXPERIMENTAL RESULTS 

A. Simulation Results 

To confirm the above analysis, the series connected 
bidirectional soft switching resonant converter (BSRC) is 
modeled by using the simulation program. The output power of 
the series connected BSRC is approximately equal to 200 W. 
The parameters of the system for the simulation are shown in 
Tab. I. Confirmed replication results that the soft-switching 
operations are obtained. The simulations are accomplished for 
the ZVS turn-on and the ZVS turn-on operation independently 
by utilizing the same supplementary resonant elements.  

TABLE I.  PARAMETERS OF THE SYSTEM 

Item Symbol Value 

DC voltage from DC Bus VHigh 48 V 

DC voltage from batteries  VBatt 1,2  12 V 

Switching Frequency  f 35 kHz 

Resonant capacitor 
Cr1 , Cr2 , 
Cr3 , Cr4 

1 µF 

Resonant inductor  Lr1 , Lr2 36 µH 

Output capacitor  
Co1 , Co2 , 
Co3 ,Co4 

220 µF 

Choke Inductor L1 , L2 2.6 mH 

Switches  S1 S2 S3 S4 IRFP4710 

 

Figs. 4 and 5 show the graph that representing as a 
waveform of boost mode. All switches can be operated in 
ZVS suitably. 

 

 

Fig. 4. Current and voltage waveform at the switch S1 and S2  

 

Fig. 5. Current and voltage waveform at the switch S3 and S4 

B. Experimental Results 

For the experiment, the BSRC was examined by varying 
DC input voltage (VBatt1 and VBatt2). Figs. 6-8 show the 
experimental results with asymmetrical duty cycle control. 
Obviously, the duty cycle of the switches (S1, S3), which is 
shown in Fig. 9, is changed for high DC voltage bus control. 
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Fig. 6. Voltage waveform at the switch S1 and S2 

 

Fig. 7. Voltage waveform at the switch S3 and S4 

 

Fig. 8. Current and voltage waveform at the switch  

 

Fig. 9. Output voltage and percentage of duty cycle of S1 and S3 

IV. CONCLUSION 

In this paper, the series connected bidirectional soft 
switching resonant converter (BSRC) for solar energy saving 
with asymmetrical duty cycle control techniques is proposed. 
The proposed converter can be operated with constant 
switching frequency at 35 kHz and adjusted the duty cycle. The 
energy trapped in the resonant capacitor and inductor can be 
recovered. The ZVS features can also be achieved as well as 
the voltage spike was able to suppress effectively. Both 
simulation and experimental results show the results to verify 
and validity of the proposed circuit. 
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